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Pompe monoblocco
centrifughe in-line

NR, NR4
ISTRUZIONI PER L’USO

Sicurezza
Prima di installare e utilizzare lʼapparecchio
leggere attentamente le istruzioni.
Lʼesecutore del montaggio e lʼutilizzatore finale
devono rispettarle scrupolosamente anche in
conformità alle locali regolamentazioni, norme e
leggi in materia. La Ditta costruttrice declina ogni
responsabilità in caso di danni causati da uso im-
proprio o da uso in condizioni diverse da quelle
indicate in targa e nelle presenti istruzioni. Lʼap-
parecchio è costruito in conformità alle vigenti
leggi comunitarie.

1. Condizioni d’impiego
Esecuzione normale
- Per liquidi puliti senza parti abrasive, non esplo-

sivi, non aggressivi per i materiali della pompa,
con temperatura massima di 90 °C.

- Pressione finale massima ammessa nel corpo
pompa: 10 bar.

- Pompe previste per luoghi aerati e protetti dalle
intemperie con temperatura massima ambiente
di 40°C.

I dati elettrici riportati in targhetta si riferiscono
alla potenza nominale del motore.

Potenza nominale motore
NR (2900 1/min) fino a kW: 2,2 7,5 18,5
NR4 (1450 1/min) fino a kW: 5,5
Pressione sonora dB (A) max: 68 72 78
Avviamenti/ora max: 20 16 12
ATTENZIONE: per la circolazione d’ac-
qua negli impianti di riscaldamento la
scelta della pompa deve essere partico-
larmente accurata per evitare rumoro-
sità dovute ad una pompa con prestazio-
ni esuberanti.

2. Trasporto
La movimentazione in condizioni di
sicurezza della macchina è sotto la
responsabilità dell'utilizzatore ed ogni
operazione di sollevamento deve essere

attuata da personale adeguatamente addestrato
e qualificato.
Sollevare lentamente il gruppo pompa-motore
(fig. 1), evitare oscillazioni non controllate: perico-
lo di ribaltamento.

3. Installazione
Le pompe monoblocco NR, NR4 (NRM, NR4M
con motore monofase) hanno le bocche di aspira-
zione e di mandata con lo stesso diametro e dispo-
ste sullo stesso asse (esecuzione “in-line”).
Queste pompe possono quindi essere inserite in
una tubazione rettilinea come una saracinesca.
In una tubazione stabile e rigida la pompa può essere
sostenuta direttamente tramite le flange (fig. 2).

Con una tubazione non sufficientemente stabi-
le la pompa deve essere sostenuta e fissata
tramite gli appisiti fori filettati predisposti sul
corpo pompa (fig. 3).

2

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1 l.cl. F 45kg

3kW (4Hp) S.F.

VICENZA

Potenza nominale
Prevalenza
Portata
Tipo

Velocità nominale
Protezione

Matricola
Certificazioni

Eventuali note
Corrente
Tensione di alimentazione / Frequenza

Tipo di servizio / Classe isol. / Peso
cosø

(fig. 1)

(fig. 2)
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Le pompe NR, NR4 “in-line” possono essere
flangiate nella tubazione in qualsiasi posizione.
Evitare per ragioni di sicurezza la posizione con il
motore sotto la pompa.
Per lʼinstallazione in una posizione diversa da
quella con lʼasse del rotore verticale fare attenzio-
ne che un foro di drenaggio e scarico con-
densa risulti in corrispondenza della parte più
bassa del motore.
Prevedere spazio per la ventilazione del mo-
tore, per ispezioni, per controllare la rotazione
dellʼalbero e per il riempimento e lo svuotamento
del corpo pompa.

4. Tubazioni
Il diametro delle tubazioni non deve essere infe-
riore al diametro delle bocche della pompa.
La tubazione aspirante deve essere a perfet-
ta tenuta e deve avere un andamento ascenden-
te perché non possano formarsi sacche d'aria.
Per il funzionamento in aspirazione inserire una
valvola di fondo con succhieruola che deve risul-
tare sempre immersa.
Con il funzionamento sotto battente montare una
valvola di non ritorno.
Prevedere saracinesche in aspirazione e mandata.

5. Collegamento elettrico
Il collegamento elettrico deve essere
eseguito da un elettricista qualificato nel
rispetto delle prescrizioni locali.

Seguire le norme di sicurezza.
Eseguire il collegamento a terra.
Collegare il conduttore di protezione al morset-
to contrassegnato con il simbolo .
Confrontare la tensione di rete con i dati di targa e
collegare i conduttori di alimentazione ai morsetti
secondo il corrispondente schema riportato allʼin-
terno del coperchio della scatola morsetti.
Con motori di potenza ≥ 5,5 kW evitare
l’avviamento diretto. Prevedere un qua-
dro con avviamento stella/triangolo o al-
tro dispositivo di avviamento.
Installare un dispositivo per la onnipolare
disinserzione dalla rete (interruttore per
scollegare la pompa dallʼalimentazione) con una
distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Installare un adeguato salvamotore come da cor-
rente di targa.

6. Avviamento
Controllare che lʼalbero giri a mano. Per questo sco-
po le pompe più piccole hanno un intaglio per caccia-
vite sullʼestremità dellʼalbero lato ventilazione.
Evitare assolutamente il funzionamento
a secco.
Avviare la pompa solo dopo averla riempita com-
pletamente di liquido.
Con il funzionamento sotto battente riempire la
pompa aprendo lentamente e completamente la
saracinesca nel tubo aspirante, tenendo aperta la
saracinesca in mandata ed i fori di sfiato (14.42)
per fare uscire l'aria.
Per la circolazione dʼacqua in un circuito chiuso
aprire completamente entrambe le saracinesche e
sfiatare lʼaria.
Con alimentazione trifase verificare che il
senso di rotazione corrisponda a quello indica-
to dalla freccia sul corpo pompa; in caso contrario
togliere l'alimentazione elettrica e invertire fra loro i
collegamenti di due fasi.
Controllare che non venga superata la corrente
assorbita indicata in targa.
In caso contrario regolare la saracinesca in mandata.

Attenzione quando il fluido pompato
é ad alta temperatura.
Non toccare il fluido quando la sua
temperatura é superiore a 60 °C. Non

toccare la pompa o il motore quando la loro
temperatura superficiale é superiore a 80 °C.

7. Manutenzione
Se la pompa rimane inattiva per lunghi periodi o
se esiste il pericolo di gelo, deve essere svuotata
completamente.
Prima di rimettere in marcia il gruppo controllare
che lʼalbero non sia bloccato da incrostazioni o
altre cause e riempire completamente di liquido il
corpo pompa.

Prima di ogni intervento di manu-
tenzione togliere l’alimentazione
elettrica.

8. Smontaggio
Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata e svuotare il corpo pompa.
Lo smontaggio del motore e lʼispezione di tutte le
parti interne possono essere eseguiti senza ri-
muovere il corpo pompa dalla tubazione.
Togliendo i dadi (14.28) si estrae il motore com-
pleto con la girante.
Per lo smontaggio ed il rimontaggio osservare la
costruzione sul disegno in sezione.

9. Ricambi
Nelle eventuali richieste di parti di ricambio
precisare la denominazione, il numero di posizio-
ne nel disegno in sezione ed i dati di targa (tipo,
data e numero di matricola).

Con riserva di modifiche.
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4.93.032.2(fig. 3)
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INCONVENIENTI

1) Il motore non si
avvia

2 Pompa
bloccata

3) La pompa
funziona ma
non fornisce
acqua

4) Portata
insufficiente

5) Rumore e
vibrazioni della
pompa

6) Perdita dalla
tenuta
meccanica

PROBABILI CAUSE

a) Alimentazione elettrica non idonea
b) Collegamenti elettrici non corretti
c) Intervento del dispositivo di protezione

da sovraccarico del motore
d) Fusibili bruciati o difettosi
e) Albero bloccato
f) Se le cause di cui sopra sono già state

verificate, il motore potrebbe essere in
avaria

a) Prolungati periodi di inattività con
formazione di ossido allʼinterno della
pompa

b) Ingresso di corpi solidi nella girante
della pompa

c) Cuscinetti bloccati

a) Presenza di aria allʼinterno della pompa
o della tubazione aspirante

b) Possibile ingresso di aria da connessioni del
tubo di aspirazione, dai tappi di scarico o
riempimento della pompa oppure dalle
guarnizioni del tubo in aspirazione

c) Valvola di fondo otturata o tubo di
aspirazione non completamente
immerso nel liquido

d) Filtro in aspirazione otturato

a) Tubazioni ed accessori con diametro
troppo piccolo che causano eccessive
perdite di carico

b) Presenza di depositi o corpi solidi nei
passaggi interni della girante

c) Girante deteriorata
d) Rasamenti di girante e corpo pompa usurati
e) Gas disciolti nellʼacqua
f) Viscosità eccessiva del liquido pompato

(se di natura diversa dallʼacqua)
g) Senso di rotazione errato
h) Altezza di aspirazione eccessiva rispetto

alla capacità aspirante della pompa
i) Eccessiva lunghezza del tubo di

aspirazione

a) Parte rotante sbilanciata
b) Cuscinetti usurati
c) Pompa e tubazioni non fissate saldamente
d) Portata troppo elevata per il diametro

della tubazione di mandata
e) Funzionamento in cavitazione
f) Alimentazione elettrica squilibrata

a) La tenuta meccanica ha funzionato a
secco o si è incollata

b) Tenuta meccanica rigata per la
presenza di parti abrasive nel liquido
pompato

c) Tenuta meccanica non idonea al tipo di
applicazione

d) Leggero gocciolamento iniziale durante
il riempimento o al primo avviamento

10. Ricerca guasti
ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.
Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.
Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per lʼuso, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

POSSIBILI RIMEDI

a) Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia idonea alle caratteristiche
elettriche indicate in targhetta.

b) Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla morsettiera. Verificare che la
protezione termica sia impostata correttamente (vedi dati sulla targhetta motore) e
accertarsi che il collegamento del quadro elettrico a monte del motore sia stato
eseguito in modo corretto.

c) Controllare lʼalimentazione elettrica e accertarsi che lʼalbero della pompa giri
liberamente. Verificare che la taratura della protezione termica sia stata eseguita
correttamente (vedi targhetta motore).

d) Sostituire i fusibili, verificare lʼalimentazione elettrica e quanto riportato in a) e c)
e) Rimuovere le cause di bloccaggio come indicato in “Pompa bloccata”
f) Riparare o sostituire il motore rivolgendosi ad un centro assistenza autorizzato

a) Lo sbloccaggio delle elettropompae monoblocco di piccola taglia si può effettuare
con un cacciavite agendo sullʼapposito intaglio ricavato nella parte posteriore
dellʼalbero. Per gruppi di dimensioni maggiori si può imprimere la rotazione
direttamente dallʼalbero pompa o dal giunto (si ricorda ancora di togliere prima
lʼalimentazione elettrica) o rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato

b) Se si è in grado, smontare il corpo pompa e rimuovere i corpi solidi estranei allʼinterno
della girante, se necessario rivolgersi a ad un centro assistenza autorizzato

c) Nel caso si siano danneggiati i cuscinetti, sostituirli o se necessario rivolgersi ad
un centro assistenza autorizzato

a) Sfiatare lʼaria dalla pompa attraverso i tappi della pompa e/o operando sulla
valvola di regolazione in mandata. Eseguire nuovamente le manovre di
riempimento fino ad espellere tutta lʼaria.

b) Verificare quale particolare non è a tenuta e sigillare in modo più efficace la
connessione

c) Pulire o sostituire la valvola di fondo e impiegare un tubo di aspirazione idoneo
allʼapplicazione

d) Pulire il filtro, se necessario sostituirlo. Vedere anche punto 2b)

a) Usare tubi e accessori idonei allʼimpiego
b) Pulire la girante ed installare un filtro in aspirazione per evitare lʼingresso di altri

corpi solidi
c) Sostituire la girante, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
d) Sostituire la girante e il corpo pompa
e) Condurre delle manovre di apertura e chiusura attraverso la saracinesca in

mandata al fine di eliminare i gas allʼinterno del corpo pompa. Se il problema
persiste, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato

f) La pompa non è idonea
g) Invertire i collegamenti elettrici nella morsettiera o nel quadro elettrico
h) Provare a chiudere parzialmente la saracinesca in mandata e/o diminuire il

dislivello tra pompa e liquido in aspirazione
i) Avvicinare la pompa al bacino di aspirazione in modo da usare una tubazione più

corta. Se necessario, adottare una tubazione di aspirazione di diametro maggiore

a) Verificare che corpi solidi non ostruiscano la girante
b) Sostituire i cuscinetti
c) Ancorare adeguatamente le tubazioni di aspirazione e mandata
d) Usare diametri superiori o ridurre la portata della pompa
e) Ridurre la portata agendo sulla saracinesca in mandata e/o impiegare tubi con

diametro interno maggiore. Vedere anche il punto 4h)
f) Verificare che la tensione di rete sia idonea

Nei casi a), b) e c), sostituire la tenuta, se necessario rivolgersi ad un centro
assistenza autorizzato
a) Accertarsi che il corpo pompa (e il tubo di aspirazione se la pompa non è

autoadescante) siano riempiti di liquido e che tutta lʼaria sia stata evacuata.
Vedere anche il punto 5e)

b) Installare un filtro in aspirazione e impiegare una tenuta adatta alle caratteristiche
del liquido da pompare

c) Scegliere una tenuta con caratteristiche idonee al tipo di impiego
d) Aspettare che la tenuta si assesti con la rotazione dellʼalbero. Se il problema persiste,

vedere i punti 6a), 6b) o 6c) oppure rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
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Close coupled
centrifugal in-line pumps

NR, NR4
OPERATING INSTRUCTIONS

SAFETY
Read these instructions carefully before in-
stalling or using the device.
The assembler and final user must carefully com-
ply with all applicable standards and laws, inclu-
ding local regulations. The manufacturer declines
any liability in the event of damage due to impro-
per use or use under conditions other than those
indicated on the serial plate and in these instruc-
tions. The device has been built in conformity
with the current European Community laws.

1. Operating conditions
Standard construction
- For clean liquids, without abrasives, non-explo-

sive, non-aggressive for the pump materials,
with a maximum temperature of 90°C.

- Maximum permissible working pressure up to
10 bar.

- Installation in well ventilated location protected
from the weather with a maximum ambient tem-
perature of 40°C.

The electric data marked on the label are referred
to the nominal power of the motor.

Rated motor power
NR (2900 1/min) up to kW: 2,2 7,5 18,5
NR4 (1450 1/min) up to kW: 5,5
Sound pressure dB (A) max: 68 72 78
Starts per hour max: 20 16 12

ATTENTION: for water circulation into
heating systems the choice of the pump
must be particularly careful in order to
avoid noise for excessive capacity.

2. Transportation
The safe movement of the equipment is
on the user responsability and any lif-
ting operation must be carried out by a
suitably trained and qualified personnel.

Raise the pump-motor unit slowly (fig.1), making
sure it does not move from side to side in an un-
controlled way, to avoid the risk of imbalance and
tipping up.

3. Installation
The NR, NR4 (NRM, NR4M with single phase
motor) close coupled pumps have suction and
delivery connections with the same diameter and
on the same axis (in-line), so that thet may be in-
serted into a straight pipe like a gate valve.
Into stable and rigid pipelines the pump can be
supported directly through the flanges (fig. 2).

If the pipe is not stable enough, the pump must
be fastened and supported by the suitable threa-
ded holes on the pump casing (fig. 3).

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1 l.cl. F 45kg

3kW (4Hp) S.F.

VICENZA

Rated power
Head
Delivery
Pump type

Rotation speed rpm
Protection

Serial number
Certifications

Notes
Nom. motor current
Tension nominale - n° de phases - Fréquence

Operation Duty - Insulation class - Weight
Power factor

(fig. 1)

(fig. 2)
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The NR, NR4 in-line pumps can be flanged in
the pipe at any angle.
For safety reasons avoid the position with the
motor under the pump.
For installation in a position other than with a ver-
tical rotor axis, care must be taken to see that a
drain and condensation water hole is
provided at the lowest point of the motor.
Provide enough clearance around the unit for
motor ventilation, for inspections, to check
the rotation of the shaft and for filling and draining
the pump.

4. Pipes
The pipe diameters must never be smalter than
the pump connections.
The suction pipe must be perfectly air tight
and be led upwards in order to avoid air pockets.
For suction lift operation fit a foot valve with strai-
ner which must always remain immersed.
For operation with a positive suction head fit a
check valve.
Provide gate valves on the suction and delivery
sides.

5. Electrical connection
Electrical connection must be carried
out by a qualified electrician in accor-
dance with local regulations.
Follow all safety standards.

The unit must be properly earthed
(grounded).
Connect the earthing (grounding) conductor to the
terminal with the marking.
Compare the mains voltage with the name-plate
data and connect the supply conductors to the
terminals in accordance with the appropriate dia-
gram inside the terminal box cover.

ATTENTION: with motor power rating ³
5.5 kW avoid direct starting. Provide a
control panel with star-delta starting or
an other starting device.

Install a device for disconnection from
the mains, (switch) with a contact separation of
at least 3 mm in all poles.
Install an overload protection device appropriate
for the rated current of the pump.

6. Starting
Check that the shaft turns by hand.
For this purpose the smaller pumps have a
screwdriver notch on the ventilation side of the
shaft end.
Never run the pump dry.
Start the pump after filling it completely with liquid.
When operating under a positive suction head, fill
the pump by opening the suction gate valve
slowly and completely, keeping the delivery gate
valve and the vent holes (14.42) open to release
the air.
For water circulation in a closed circuit, open
both gate valves completely by releasing the air.
With three-phase motors check that the
direction of rotation is as shown by the ar-
row on the pump casing, otherwise disconnect
electrical power and reverse the connections of
two phases.
Check that the absorbed current
shown on the name-plate is not exceeded.
Otherwise adjust the delivery gate valve.

Care must be taken when the pum-
ped fluid has a high temperature.
Do not touch the fluid when its tem-
perature is higher than 60 °C. Do
not touch the pump or motor when
their surface temperature is higher
than 80 °C.

7. Maintenance
In the event of prolonged standstill periods or if
freezing may be expected drain the pump com-
pletely.
Before restarting the unit, check that the shaft is
not jammed and fill the pump casing completely
with liquid.

Disconnect electrical power
before any servicing operation.

8. Dismantling
Close the suction and delivery gate valves and
drain the pump casing before dismantling the
pump.
The motor and all internal parts can be dismantled
without removing the pump casing and the pipes.
By removing nuts (14.28) the motor is taken out
complete with impeller.
For dismantling and re-assembly see construc-
tion in the cross section drawing.

9. Spare parts
When ordering spare parts, please quote the data
stamped on the name-plate (typ, date and serial
number), the part designation and the position
number of each spare part required (in accordan-
ce with the cross section).

Changes reserved.

4.93.032.2(fig. 3)
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PROBLEM

1) The engine
does not start

2) Pump blocked

3)The pump func-
tions but no wa-
ter comes out

4) Insufficient flow

5) Noise and vi-
brations from
the pump

6) Leakage from
the mechanical
seal

PROBABLE CAUSES

1a) Unsuitable power supply
1b) Incorrect electrical connections
1c) Engine overload protective device

cuts in.
1d) Blown or defective fuses
1e) Shaft blocked
1f) If the above causes have already been

checked, the engine may be
malfunctioning

2a) Prolonged periods of inactivity with
formation of rust inside the pump

2b) Presence of solid bodies in the pump
rotor

2c) Bearings blocked

3a) Presence of air inside the pump or
suction tube

3b) Possible infiltration of air from suction
tube connections, drain plugs or filling
of pump or from the gaskets of the
suction pipe

3c) Foot valve blocked or suction pipe
not fully immersed in liquid

3d) Suction filter blocked

4a) Pipes and accessories with diameter
too small causing excessive loss of
head

4b) Presence of deposits or solid bodies in
the internal passages of the rotor

4c) Rotor deteriorated
4d) Worn rotor and pump case
4e) Gases dissolved in the water
4f) Excessive viscosity of the liquid

pumped (if other than water)
4g) Incorrect direction of rotation
4h) Suction head excessive in relation to

the suction capacity of pump
4i) Suction pipe too long

5a) Rotating part unbalanced
5b) Worn bearings
5c) Pump and pipes not firmly attached
5d) Flow too strong for the diameter of the

delivery pipe
5e) Functioning in cavitation
5f) Unbalanced power supply

6a) The mechanical seal has functioned
when dry or has stuck

6b) Mechanical seal scored by presence
of abrasive parts in the liquid pumped

6c) Mechanical seal unsuitable for the
type of application

6d) Slight initial drip during filling or on
first start-up

10. Troubleshooting
WARNING: Turn off the power supply before performing any operations.
Do not allow the pump or engine to run when dry even for a short period
Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre

POSSIBLE REMEDIES

1a) Check that the mains frequency and voltage correspond to the electrical
characteristics shown on the indicator plate

1b) Connect the power supply cable to the terminal board correctly. Check that the
thermal overload protection is set correctly (see data on the engine indicator
plate) and make sure that the fuseboard upline of the engine has been properly
connected

1c) Check the power supply and make sure that the pump shaft is turning freely.
Check that the thermal overload protection has been set correctly (see engine
indicator plate)

1d) Replace the fuses, check the electric power supply and points a) and c)
1e) Remove the cause of blockage as indicated in the “Blocked pump” instruction booklet
1f) Repair or replace the engine by applying to an authorised service centre

2a) The electric pump and small size motor-cylinder blocks can be unblocked by
using a screw driver to turn the relevant notch on the back of the shaft. For
bigger units rotation may be started directly from the pump shaft or from the joint
(remember to turn off the electricity supply first ) or contact an authorised service
centre

2b) If possible, dismantle the pump casing and remove any solid foreign bodies
inside the rotor, if necessary contact an authorised service centre

2c) If the bearings are damaged replace them or if necessary contact an authorised
service centre

3a) Release the air from the pump using the pump plugs and/or using the delivery
control valve .Repeat the filling operations until all air has been expelled

3b) Check which part is not tight and seal the connection adequately
3c) Clean or replace the bottom valve and use a suction pipe suitable for the

application
3d) Clean the filter, if necessary, replace it . See point 2b) also.

4a) Use pipes and accessories suitable for the specific application
4b) Clean the rotor and install a suction filter to prevent other foreign bodies from

entering
4c) Replace the rotor, if necessary, contact an authorised service centre
4d) Replace the rotor and the pump casing
4e) Perform the opening and closing manoeuvres through the feeder gate to

eliminate the gas inside the pump casing .If the problem persists, contact an
authorised service centre

4f) The pump is unsuitable
4g) Invert the electrical connections on the terminal board or control panel
4h) Try to close the feeder gate partially and/or reduce the difference in level of the

pump and the liquid being aspirated
4i) Bring the pump closer to the suction tank so as to use a shorter pipe. If necessary

use a pipe of a wider diameter

5a) Check that no solid bodies are obstructing the rotor
5b) Replace the bearings
5c) Anchor the delivery and suction piping as needed
5d) Use bigger diameters or reduce the pump flow
5e) Reduce the flow by adjusting the feeder gate and/or using pipes with a bigger

internal diameter. See point 4h) too
5f) Check that the mains voltage is right

In cases 6a), 6b) and 6c), replace the seal, if necessary contact an authorised
service centre
6a) Make sure that the pump casing (and the suction pipe if the pump is not self-

priming) are full of liquid and that all the air has been expelled. See point 5 e) too.
6b) Install a suction filter and use a seal suited to the characteristics of the liquid

being pumped.
6c) Choose a seal with characteristics suitable for the specific application
6d) Wait for the seal to adjust to the rotation of the shaft. If the problem persists, see

points 6a), 6b) or 6c) or contact an authorised service centre .
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Inline-Kreiselpumpen
in Blockbauweise

NR, NR4
BETRIEBSANLEITUNG

Sicherheitshinweis
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor
Sie das Gerät anschließen und benutzen.
Sowohl der Installateur als auch der Anwender
müssen die Sicherheitsrichtlinien und techni-
schen Regeln unbedingt beachten.
Der Hersteller lehnt alle Ansprüche aus Schäden
ab, die aufgrund fehlerhaftem Einbau oder fal-
scher Anwendung entstehen. Die Hinweise in die-
ser Anleitung und die technischen Angaben auf
dem Typenschild des Gerätes müssen unbedingt
beachtet werden. Diese Pumpen wurde unter Zu-
grundelegung der europäischen Richtlinien und
des Konformitätsgesetzes hergestellt.

1. Anwendungsbereich
Standardausführung
- Für reine, nicht-explosive Flüssigkeiten ohne

abrasive Bestandteile, die die Pumpenbaustoffe
nicht angreifen.
Mediumstemperatur bis 90 °C.

- Höchstzulässiger Pumpenenddruck: 10 bar.
- Einsatz nur in gut belüfteten und gegen Witterung-

seinflüsse geschützten Räumen. Raumtemperatur
bis 40 °C.

Die elektrischen Daten auf dem Typenschild
beziehen sich auf die Nennleistung des Motors.

Motornennleistung
NR (2900 1/min) bis kW: 2,2 7,5 18,5
NR4 (1450 1/min) bis kW: 5,5
Schalldruck dB (A) max: 68 72 78
Starts pro Stunde max: 20 16 12

VORSICHT! Die richtige Pumpenauswahl
ist sehr wichtig in Heizungskreisläufen.
Falsch ausgelegte Pumpen können
Geräusche verusachen und zu Schäden
am System führen.

2. Transport
Für den sicheren Transport der Ausrus̈tung ist
der Betreiber verantwortlich. Jeder Hebe- und
Transportvorgang darf nur von eingewiese-
nem Fachpersonal ausgeführt werden.

Die Pumpen-Motor-Einheit (Abb. 1) langsam
anheben und unkontrollierte Schwindungen
vermeiden: Kippgefahr.

3. Einbau
Die Blockpumpen Baureihe NR, NR4 (NRM,
NR4M mit 1-phasigem Motor) haben Saug- und
Druckstutzen mit gleichem Durchmesser in gerader
durchgehender Leitungsrichtung (Inline-Bauweise).
Diese Pumpen können wie ein Durchgangsventil
in die geradlinig veraufende Rohrleitung einge-
flanscht werden.
In starr verlegten Rohrleitungen kann das Aggregat
freitragend eingeflanscht werden (Abb. 2).

Bei beweglichen Rohrverbindungen benötigt das
Aggregat eine Abstützung. Für die Befestigung ist
am Pumpengehäuse eine Bohrung mit Gewinde
M16 vorhanden (Abb. 3).

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1 l.cl. F 45kg

3kW (4Hp) S.F.

VICENZA

Nennleistung
Förderhöhe
Fördermenge
Pumpentyp

Nenndrehzahl
Schutzart

Seriennummer
Konformität

Bemerkungen
Nennstrom
Stufenanzahl, Nennspannung, Frequenz

Betriebsart - Isolationsklasse - Gewicht
Leistungssfaktor

(fig. 1)

(fig. 2)
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Die NR, NR4 Inline-Pumpen können in jeder
Einbaulage in die Rohrleitung eingeflanscht wer-
den.
Aus Sicherheitsgründen ist aber die Anordnung
mit Motor nach unten nicht zulässig.
Bei nicht-vertikalem Einbau ist darauf zu achten,
daß sich an der tiefsten Stelle des Motors die
Kondenswasserbohrung befindet.
Raum für die Motorlüftung, für Inspektion, zur
Kontrolle der Wellenumdrehung, zur Auffüllung
und Entleerung der Pumpe vorsehen.

4. Rohrleitungen
Keinesfalls Rohrweiten kleiner als die der Pum-
penstutzen wählen.
Die Saugleitung muß unbedingt dicht sein. Sie
soll aufsteigend verlegt werden, so daß sich an
keiner Stelle Luftsäcke bilden können.
Bei Saugbetrieb ist ein Fußventil mit Saugkorb zu
montieren. Dieses soll immer unter dem niedrig-
sten Wasserspiegel bleiben.
Bei Zulaufbetrieb ist ein Rückschlagventil in der
Zulaufleitung zu montieren.
Vor und hinter dem Aggregat ist ein Absperrschie-
ber zu montieren.

5. Elektrischer Anschluß
Der elektrische Anschluß ist von Fach-
personal unter Beachtung der örtlichen
Vorschriften auszuführen.

Sicherheitsvorschriften befolgen.
Schutzleiter an die Erdungsklemme
anschließen.
Netzspannung mit den Angaben auf dem Ty-
penschild vergleichen und Speiseleiter gemäß
dem Schaltbild im Klemmenkastendeckel ansch-
ließen.
ACHTUNG! Bei Motorleistung ≥ 5,5 kW
Direktanlauf vermeiden.
Schaltkasten mit Stern-Dreieck-Anlauf
oder eine andere Anlaufvorrichtung vor-
sehen.
Eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder
Phase vom Netz (Schalter) ist einzubauen.
Diese soll die Kontakte mit mindestens 3 mm Ab-
stand öffnen.
Motorschutzschalter gemäß der Stromaufnahme
laut Typenschild vorsehen.

6. Inbetriebnahme
Nachprüfen, ob sich die Welle von Hand drehen
läßt. Dafür haben die kleineren Pumpen eine Ker-
be für Schraubenzieher am Wellenende auf der
Lüftungsseite.
Die Pumpe darf nicht ohne Flüssigkeit-
sfüllung betrieben werden.
Vor der Imbetriebnahme muß die Pumpe mit dem
Fördermedium vollständig aufgefüllt werden.
Bei Zulaufbetrieb Absperrschieber in der Zulau-
fleitung langsam und vollständig öffnen und die
Pumpe füllen. Dabei Schieber in der Druckleitung
und Entlüftungsanschlüsse (14.42) öffnen damit
die Luft entweichen kann.
Zur Wasserumwälzung im geschlossenen Sy-
stem, beide Schieber vollständig öffnen.
Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren die
Drehrichtung prüfen, die durch einen Pfeil
auf der Pumpengehäuse gekennzeichnet ist.
Andernfalls die Netzversorgung unterbrechen
und zwei beliebige Phasen-Anschlüsse im Mo-
torklemmenkasten vertauschen.
Die Pumpe soll mit den auf dem Typenschild an-
gegebenen Betriebsdaten eingesetzt werden.
Stromaufnahme mit dem festgelegten Grenzwert
vergleichen, ggf. Absperrschieber in der Drucklei-
tung einstellen.

Vorsicht bei hoher Temperatur
des Fördermediums. Keinen Kontakt
mit dem Fördermedium, wenn die
Temperatur über 60 °C liegt. Pumpe
oder Motor nicht berühren, wenn ihre
Oberflächentemperatur über 80 °C liegt.

7. Wartung
Bei längeren Stillstandsperioden oder bei Frost-
gefahr ist die Pumpe vollständing zu entleeren.
Vor Wiederinbetriebnahme ist zu kontrollieren, ob
die Pumpe durch Verunreinigungen blockiert wor-
den ist. Pumpe wieder mit dem Fördermedium
vollständig auffüllen.

Alle Arbeiten am Aggregat nur dur-
chführen, wenn elektrische Span-
nungslosigkeit sichergestellt ist.

8. Demontage
Vor Demontage Absperrorgane vor und hinter
dem Aggregat schließen und Pumpe entleeren.
Bei Ausbau des Motors mit den Laufteilen kann das
Pumpengehäuse in der Rohrleitung verbleiben.
Nach Lösen der Sechskantmuttern (14.28) kann
der Motor mit Laufrad abgebaut werden.
Demontage und Montage unter Zuhilfenahme des
Schnittbildes durchführen.

9. Ersatzteile
Bei eventueller Ersatzteilbestellung bitte Teile-
Benennung, Teile-Nummer nach Schnittbild und
Daten auf dem Typenschild (Typ, Datum und
Fabriknummer) angeben.
Änderungen vorbehalten.

4.93.032.2(fig. 3)
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Fehler

1) Der Motor
startet nicht

2) Pumpe
blockiert

3) Die Pumpe
läuft, jedoch wird
kein Wasser
gefördert

4) Zu geringe

5) Ungewöhnliche
Geräusche und
Vibration der

6) Undichtigkeit an
der Wellenabdi-
chtung.
Fördermenge
Pumpe

Mögliche Ursachen

1a) Falsche Spannungsversorgung.
1b) Falscher elektrischer Anschluss.
1c) Motorschutzeinrichtung

(Schutzschalter) hat ausgelös.
1d) Sicherungen defekt oder ausgelöst.
1e) Welle blockiert.
1f) Falls alle zuvor genannten

Möglichkeiten überprüft wurden, liegt
evtl. ein defekt des Motors vor.

2a) Nach längerem Stillstand blockieren
Ablagerungen das Laufrad der
Pumpe.

2b) Feststoffe in der Pumpenkammer
blockieren die Läufereinheit.

2c) Lager fest.

3a) Luft in der Pumpenkammer oder in der
Saugleitung.

3b) Lufteintritt an der Saugleitung oder
den Beffüll-, Entleerungsschrauben
oder Dichtungen der saugseitigen
Verrohrung.

3c) Fußventil blockiert oder Saugleitung
nicht vollständig eingetaucht.

3d) Saugseitiger Filter verstopft.

4a) Verrohrung und Armaturen mit zu
kleiner Nennweite verusachen zu
große Verluste.

4b) Feststoffe oder Ablagerungen im
Laufrad oder Pumpengehäuse.

4c) Laufrad defekt.
4d) Verscheiß an Laufrad und/oder

Gehäuse.
4e) Zu hoher Luftanteil im Wasser.
4f) Erhöhte Viskosität des

Fördermediums.
4g) Falsche Drehrichtung.
4h) Tatsächliche Saughöhe übersteigt die

maximale Saughöhe der Pumpe.
4i) Saugleitung zu lang.

5a) Unwucht der Läufereinheit.
5b) Motolager defekt.
5c) Pumpe und Rohrleitung nicht fixiert.
5d) Fördermenge zu groß für die

vorhandene Rohrleitung.
5e) Kavitation .
5f) Fehler der Spannungsversorgung.

6a) Defekt infolge von Trockenlauf oder
verkleben der Gleitflächen.

6b) Gleitflächen duch abrasive Partikel
defekt, Riefenbilden, Einlaufspuren.

6c) Falsche Gleitringdichtung für die
vorliegende Anwendung gewählt.

6d) Tropfenbildung and der Wellenabdichtung
beim Befüllen der Pumpe. Zu geringer
Leitungsquerschnitt.

10. Fehlerbehebung
WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung abschalten!
Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Fördermedium betrieben werden.
Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen authorisierten Serviepartner hinzuziehen.

Mögliche Fehlerbeseitung

1a) Prüfen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf Übereinstimmung mit
den Daten auf dem Typenschild des Motors.

1b) Anschluss der Stromversorgung überprüfen und ggf. korrigieren. Prüfen, ob der
Schutzschalter richtig eingestellt ist (Daten auf Typenschild beachten). Die
Verbindungen des Motorkabels zum Schaltschrank auf korrekten Anschluss überprüfen.

1c) Spannungsversorgung überprüfen. Prüfen, ob die Motorwelle sich leicht drehen
lässt. Den Motorschutzschalter auf korrekte Einstellung überprüfen (Bitte
beachten Sie hierzu die Daten auf dem Typenschild des Motors).

1d) Sicherungen austauschen, Spannungsversorgung sowie Punkte a) + c) prüfen.
1e) Ursache für das Blockieren beseitigen wie unter Pos. 2) "Pumpe blockiert"

beschrieben.
1f) Austausch oder Reparatur des Motors durch einen authorisierten Servicepartner.

2a) Pumpen mit kleineren Elektromotoren lassen sich mit einem Schraubendreher
am Lüfterrad durchdrehen und somit die blockage beheben. Größere Maschinen
können direkt an der Welle oder der Kupplung freigedreht werden. (Unbedingt
zuerst Spannungsversorgung zur Abschalten). Gegebenenfalls einen
authorisierten Servicepartner hinzuziehen.

2b) Falls möglich, Pumpengehäuse demontieren und Festkörper entfernen.
Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.

2c) Defekte Lager ersetzen. Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner
hinzuziehen.

3a) Pumpenkammer vollständig über Entlüftungsschrauben und Absperrarmaturen
entlüften. Beful̈lung wiederholen, bis die Entluf̈tung vollständig abgeschlossen ist.

3b) Undichte Stelle suchen und vollständig abdichten, oder Saugleitung ersetzen.
3c) Fußventil reinigen oder ersetzen. Saugleitung an die Förderleistung der Pumpe

anpassen.
3d) Filter reinigen oder falls erforderlich ersetzen. Siehe auch Punkt 2b).

4a) Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend Ihrer Anwendung.
4b) Pumpe reinigen, Feststoffe entfernen. Gegebenenfalls saugseitigen Filter

installieren, um das Eindringen weiterer Verschmutzung zu verhindern.
4c) Laufrad ersetzen, evtl. einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
4d) Laufrad und Pumpengehäuse ersetzen.
4e) Druckseitiges Absperrventils wiederholt öffnen und schließen bis sich keine Luft

im Pumpengehäuse befindet. Falls das Problem weiter besteht ziehen sie einen
authorisierten Servicepartner hinzu.

4f) Pumpe kann nicht verwendet werden, authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
4g) Elektrischen Anschluss überprüfen und Verdrahtung korrigieren.
4h) Druckseitiges Absperrventil teilweise schließen oder Saughöhe verringern.

Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
4i) Länge der Saugleitung verringern, Pumpe näher an den Zulauftank bringen.

Eventuell Saugleitung mit größerem Querschnitt verwenden.

5a) Prüfen, ob sich Feststoffe im Laufrad befinden.
5b) Lager ersetzen.
5c) Pumpe und Rohrleitung fixieren.
5d) Leitungen mit größerem Durchmesser verwenden oder Durchfluß verringern.
5e) Durch druckseitiges eindrosseln, Fördermenge reduzieren und / oder saugseitige

Rohrleitung mit größerem Querschnitt verwenden. Siehe auch Punkt 4h).
5f) Überpruf̈en der Spannungsversorgung (Siehe Typenschild des Motors). Im Falle von 6a), 6b) und

6c), Wellenabdichtung ersetzen Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.

6a) Sicherstellen, dass die Pumpe (bei Normalsaugenden Pumpen auch die
Saugleitung) vollständig gefüllt und entlüftet ist. Siehe auch Punkt 5 e).

6b) Saugseitigen Filter installieren und ggf. Auswahl einer speziellen
Wellenabdichtung für das Fördermedium

6c) Auswahl einer Abdichtung für die vorhandene Anwendung
6d) Warten bis sich die Dichtung beim Start ausgerichtet hat. Falls das Problem

weiter besteht siehe Punkt 6a), 6b) or 6c) oder kontaktieren Sie Ihren Service-
partner
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Pompes monobloc
centrifuges in-line

NR, NR4
INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION

SECURITE
Lire attentivement ces instructions avant
l’installation et l’utilisation de l’appareil.
L'assembleur et l'utilisateur final doivent soigneu-
sement respecter toutes les normes et lois en
vigueur, y compris les règlements locaux.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de dommages en raison d'utilisation incorrecte ou
dans des conditions autres que celles indiquées
sur la plaque de série et dans les présentes in-
structions.
L’appareil a été construit conformément aux lois
Communautaires Européennes actuelles.

1. Utilisations
Exécution normale
- Pour liquides propres, sans particules abrasi-

ves, non explosifs, non agressifs pour les maté-
riaux de la pompe, avec une température maxi-
mum de 90 °C.

- Pression finale maximum admise dans le corps
de pompe: 10 bar.

- Installation dans des lieux aérés et protégés
contre les intempéries avec une température
ambiante maximum de 40 °C.

Les données électriques indiquées sur l'étiquette
se réfèrent à la puissance nominale du moteur.

Puissance nominale moteur
NR (2900 1/min) jusquʼà kW: 2,2 7,5 18,5
NR4 (1450 1/min) jusquʼà kW: 5,5
Pression acoustique dB (A) max: 68 72 78
Démarrages/heure max: 20 16 12
ATTENTION: pour la circulation d’eau dans
les installations de chauffage on doit choisir
la pompe avec soin pour éviter le bruit cau-
sé par l’excès de performance de la pompe
même.

2. Transport
Le déplacement de l'équipement en
toute sécurité, ainsi que toute opération
de levage sont sous la responsabilité

de l'utilisateur et doivent être effectués par un
personnel qualifié et convenablement formé.
Soulever lentement le groupe moteur/pompe
(fig. 1), et éviter le balancement non contrôlé.

3. Installation
Les pompes monobloc NR, NR4 (NRM, NR4M
avec moteur monophasé) ont les orifices dʼaspira-
tion et de refoulement avec le même diamètre et
sont situés sur le même axe (exécution “in-line”).
Ces pompes peuvent donc être insérées dans un
tuyau rectiligne comme une vanne.
Dans un tuyau stable et rigide la pompe peut être
soutenue directement par les brides (fig. 2).

Si le tuyau n'est pas assez stable, la pompe doit
être fixée et supportée par les trous filetés sur
le corps de la pompe (fig. 3).

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1 l.cl. F 45kg

3kW (4Hp) S.F.

VICENZA

Notes
Courant nom. moteur
n° de phases, tension nominale
Fréquence

Facteur de fonctionnement - Classe isolation - Poids
Fac. puissance

Puissance nominale
Hauteur de refoulement
Débit
Type de pompe

Vitesse de rotation
Protection

n° dʼimmatriculation
Certifications

(fig. 1)

(fig. 2)
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Les pompes NR, NR4 “in-line” peuvent être
bridées dans le tuyau dans nʼimporte quelle posi-
tion. Pour des raisons de sécurité, éviter la posi-
tion avec le moteur sous la pompe. Pour lʼinstal-
lation dans une position différente de celle avec
lʼaxe du rotor vertical, prendre soin quʼun trou
de drainage et d’évacuation de l’eau
condensée se trouve en correspondance dans
la partie la plus basse du moteur.
Prévoir lʼespace pour la ventilation du mo-
teur, pour la maintenance, pour contrôler la rota-
tion de lʼarbre, pour le remplissage et la vidange
du corps de pompe.

4. Tuyaux
Le diamètre des tuyaux ne doit jamais être
inférieur au diamètre des orifices de la pompe.
Le tuyau d’aspiration doit être parfaitement
étanche et doit avoir une forme ascendante afin
d'éviter toutes poches d'air.
Pour le fonctionnement en aspiration, insérer un
clapet de pied avec crépine, qui doit toujours re-
ster immergé.
Pour le fonctionnement en charge, insérer un
clapet anti-retour.

5. Connexion électrique
La connexion électrique doit être réali-
sée par un spécialiste suivant les pre-
scriptions locales.

Suivre les normes de sécurité.
Exécuter la mise à la terre. Raccorder le
conducteur de protection à la borne .
Comparer la tension du réseau avec les données
de la plaque signalétique et réaliser le branche-
ment conformément au schéma à lʼintérieur du
couvercle de la boîte à bornes.
Attention: Avec un moteur d'une
puissance supérieure à 5,5 kW, évi-
ter le démarrage direct. Mettre en
place un coffret de commande avec
un démarrage étoile / triangle ou un
autre système.
Installer un dispositif pour débrancher
chaque phase du réseau (interrupteur pour
déconnecter la pompe de lʼalimentation) avec
une distance dʼouverture des contacts dʼau moins
3 mm.
Installer une protection moteur appropriée selon
le courant indiqué sur la plaque signalétique.

6. Démarrage
Contrôler que lʼarbre tourne à la main.
A cet effet les pompes plus petites ont une rainu-
re pour tournevis sur lʼextrémité de lʼarbre côté
ventilation.
Eviter à tout prix le fonctionnement à
sec.
Démarrer la pompe seulement après lʼavoir rem-
plie complètement de liquide.
Avec fonctionnement en charge, remplir la pompe
en ouvrant lentement et complètement la vanne
du le tuyau dʼaspiration, en tenant ouverte la van-
ne de refoulement et les trous de purge (14.42)
pour faire sortir lʼair.
Pour la circulation dʼeau dans un circuit fermé ouvrir
complètement les deux vannes et faire sortir lʼair.
Avec l’alimentation triphasée vérifier
que le sens de rotation correspond à celui
qui est indiqué par la fléche sur la pompe, dans le
cas contraire débrancher lʼalimentation électrique
et inverser les connexions des deux phases.
Contrôler que le courant absorbé indiqué sur la
plaque signalétique ne soit pas dépassé. Dans le
cas contraire régler la vanne dans le tuyau de
refoulement.

Attention: Si le fluide pompé est à
haute température. Ne pas toucher le
fluide lorsque sa température est
supérieure à 60°C. Ne pas toucher la
pompe ou le moteur lorsque leur
surface est supérieure à 80°C.

7. Entretien
En cas dʼarrêt prolongé ou sʼil existe des risques
de gel, vidanger la pompe complètement.
Avant de remettre en marche lʼensemble, contrôler
que lʼarbre ne soit pas bloqué par des incrustations
ou par dʼautres causes et remplir complètement
de liquide le corps de la pompe.

Débrancher l’alimentation électri-
que avant toute opération d’entre-
tien.

8. Démontage
Avant le désassemblage, fermer les vannes dʼaspi-
ration et de refoulement et vider le corps de pompe.
Dans le cas du démontage du moteur avec les
pièces rotoriques, le corps de la pompe peut rester
bridé à la tuyauterie.
Après avoir desserré les écrous à six pans
(14.28) on peut démonter avec la roue.
Pour le démontage et le remontage observer la
construction sur le dessin en coupe.

9. Pièces de rechange
En cas de demande de pièces de rechange préciser la
description des pièces, le numéro de position dans
le dessin en coupe et les données de la plaque
signalétique (type, date et numéro de série).
Modifications réservées.

4.93.032.2(fig. 3)
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Problèmes

1) Le moteur ne
démarre pas.

2) Pompe bloquée

3) La pompe
fonctionne mais
lʼeau ne sort pas

4) Débit insuffisant

5) Bruits et
vibrations de la
pompe

6) Fuite de la
garniture
mécanique

Causes probables

1a) Alimentation électrique inappropriée.
1b) Connexions électriques incorrectes.
1c) Les fusibles disjonctent.
1d) Fusibles grillés ou défectueux.
1e) Arbre bloqué.
1f) Si les causes ci-dessus ont été

vérifiées, il est probable que le moteur
fonctionne mal.

2a) Période prolongée dʼinactivité avec la
formation de rouille à lʼintérieur de la
pompe.

2b) Présence dʼéléments solides dans le
rotor de la pompe.

2c) Roulements bloqués.

3a) Présence dʼair à lʼintérieur de la pompe
ou de la canalisation dʼaspiration.

3b) Possible infiltration dʼair par le biais de
la canalisation dʼaspiration, du
bouchon de vidange ou de
remplissage de la pompe ou bien des
joints du tuyau dʼaspiration.

3c) Clapet de pied bloqué ou tuyau dʼaspiration
pas entièrement immergé dans le liquide.

3d) Filtre dʼaspiration encrassé.

4a) Tuyaux et accessoires avec un
diamètre trop petit entraînant des
pertes de charge.

4b) Présence de dépôts et de corps
étrangers dans lʼintérieur du passage
du rotor.

4c) Rotor déterioré.
4d) Rotor et corps de pompe usés.
4e) Gaz dissous dans lʼeau.
4f) Viscosité du liquide pompé (si autre

que de lʼeau).
4g) Sens de rotation incorrect.
4h) NPSH trop important par rapport à la

capacité dʼaspiration de la pompe.
4i) Tuyau dʼaspiration trop long.

5a) Elément en rotation déséquilibré.
5b) Roulements usés.
5c) Pompe et tuyaux ne sont pas

assemblés de façon étanche.
5d) Débit trop important pour le diamètre

de refoulement de la pompe.
5e) Fonctionnement en cavitation.
5f) Alimentation électrique en sous tension.

6a) La garniture mécanique a fonctionné à
sec ou est bloquée.

6b) Garniture mécanique rayée par la
présence dʼéléments abrasifs dans le
liquide pompé.

6c) Garniture mécanique inappropriée
pour le type dʼapplication.

6d) Suintement initial léger pendant le
remplissage ou au premier démarrage.

10. Dysfonctionnements
Attention: Couper lʼalimentation électrique avant de réaliser toute opération.
Eviter le fonctionnement à sec même pour une courte durée.
Suivre strictement les instructions dʼutilisation et si nécessaire contacter le revendeur.

Solutions possibles

1a) Vérifier que la fréquence du secteur électrique et la tension correspondent aux
caractéristiques électriques indiquées sur la plaque indicative du moteur.

1b) Connecter correctement le câble dʼalimentation électrique à la boîte à bornes.
Vérifier que la protection thermique est installée correctement (regarder les
informations sur la plaque indicative du moteur) et sʼassurer que la connexion du
tableau de fusibles du moteur est correcte.

1c) Regarder la puissance demandée par la pompe, sʼassurer que lʼarbre rotor
tourne librement et régler la protection thermique située sur la plaque à borne (se
référer à la plaque indicative du moteur).

1d) Remplacer les fusibles, vérifier lʼalimentation électrique, ainsi que les points 10.1a et 10.1c.
1e) Supprimer la cause du blocage comme indiqué dans le paragraphe 10.2

« Pompe bloquée » de cette notice.
1f) Si nécessaire contacter le revendeur.

2a) Pour les pompes de petite puissance, il est possible de dégripper avec un
tournevis en tournant dans l'encoche située sur lʼarrière de lʼarbre de la pompe
(côté ventilateur). Pour des groupes plus grands, la rotation peut être amorcée
directement à partir de lʼarbre de la pompe ou à partir du joint (ne pas oublier de
couper préalablement lʼalimentation électrique) ou bien contacter le revendeur.

2b) Si possible, démonter le corps de pompe et extraire tous les composants
étrangers solides, si nécessaire contacter le revendeur.

2c) Si les roulements sont endommagés, les remplacer et si nécessaire contacter le revendeur.

3a) Evacuer lʼair en utilisant les bouchons de la pompe et/ou avec la valve de
contrôle du refoulement. Répéter les opérations dʼextraction jusquʼà ce que tout
lʼair soit expulsé.

3b) Contrôler quelle partie nʼest pas hermétique et établir une correcte étanchéité.
3c) Nettoyer et remplacer le clapet de pied et utiliser un tuyau dʼaspiration

correspondant à cette application.
3d) Nettoyer le filtre et si nécessaire le remplacer. Consulter aussi le paragraphe

10.2b.

4a) Utiliser des tuyaux et accessoires appropriés à lʼutilisation spécifique.
4b) Nettoyer le rotor et installer un filtre dʼaspiration pour empêcher le passage

dʼautres corps étrangers.
4c) Remplacer le rotor et si nécessaire contacter le revendeur.
4d) Remplacer le rotor et le corps de pompe.
4e) Réaliser différentes opérations dʼouvertures et fermetures avec la vanne de

refoulement pour évacuer le gaz à lʼintérieur du corps de pompe. Si le problème
persiste, contacter le revendeur.

4f) La pompe est inappropriée.
4g) Inverser les branchements électriques au bornier ou tableau de commande.
4h) Essayer de fermer partiellement la vanne de refoulement et/ou réduire la

différence de hauteur entre la pompe et le liquide aspiré.
4i) Mettre la pompe plus à proximité de la bache dʼaspiration afin dʼutiliser un tuyau

plus court. Si nécessaire utiliser un tuyau de diamètre supérieur.

5a) Vérifier quʼaucun corps solide nʼobstrue le rotor.
5b) Remplacer les roulements.
5c) Vérifier lʼétanchéité parfaite de la canalisation.
5d) Utiliser des diamètres supérieurs ou réduire le flux pompé.
5e) Réduire le débit en ajustant la vanne de refoulement et/ou en utilisant des tuyaux

avec un diamètre interne supérieur. Consulter aussi le paragraphe 10.4.h.
5f) Vérifier que la tension de secteur est correcte. Pour les cas 6a, 6b et 6c,

remplacer la garniture mécanique et si nécessaire contacter le revendeur.

6a) Sʼassurer que le corps de pompe est bien rempli de liquide (ainsi que le tuyau
dʼaspiration si la pompe nʼest pas autoamorçante) et que tout lʼair a bien été
évacué. Consulter aussi le paragraphe 10.5e.

6b) Installer un filtre dʼaspiration et utiliser une garniture appropriée au liquide
pompé.

6c) Choisir une garniture dont les caractéristiques sont appropriées à lʼapplication
spécifique.

6d) Attendre que la garniture sʼajuste à la rotation de lʼarbre. Si le problème persiste,
consulter les paragraphes 10-6a, 10-6b, 10-6c ou contacter le revendeur.
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Bombas monobloc
centrifuga in-line

NR, NR4
INSTRUCCIONES DE USO

SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato leer
atentamente las instrucciones.
El instalador y el usuario final tienen que respec-
tarlas escrupulosamente también en conformidad
de las reglamentaciones locales, normas y leyes.
La empresa constructora declina cualquier re-
sponsabilidad en caso de daños causados por
una utilización impropia o por una utilización en
condiciones diferentes de las indicadas en la pla-
ca y en las presentes instrucciones. El aparato
está construido en conformidad a las leyes comu-
nitarias vigentes.

1. Condiciones de empleo
Ejecución normal
- Para aguas limpias sin elementos abrasivos, no

explosivas, y no agresivas para los materiales de
la bomba, con temperatura máxima 90 ºC.

- Presión final máxima admitida en el cuerpo bom-
ba: 10 bar.

- Bomba prevista para lugares aireados y protegidos
de la intemperie, con una temperatura máxima am-
biental de 40ºC.

Los datos eléctricos indicados en la placa se refieren
a la potencia nominal del motor.

Potencia nominal motor
NR (2900 1/min) hasta a kW: 2,2 7,5 18,5
NR4 (1450 1/min) hasta a kW: 5,5
Presión acùstica dB (A) max: 68 72 78
Arranques/hora max: 20 16 12
ATENCIÓN: para la circulación de agua en las
instalaciones de calefacción, la selección de
la bomba debe de ser particularmente estu-
diada para evitar rumorosidades provocadas
por una bomba con prestaciones sobre di-
mensionadas.

2. Transporte
El transporte en condiciones de seguri-
dad de la máquina está bajo la respon-
sabilidad del usuario y cada operación

de manipulación tiene que ser efectuada por per-
sonal adecuadamente preparado y cualificado.
Levantar lentamente el grupo bomba-motor (fig. 1),
evitar oscilaciones no controladas: peligro de vuelco.

3. Instalación
La bomba monobloc NR, NR4 (NRM, NR4M
con motor monofásico) tiene la boca de aspiración y
de impulsión del mismo diámetro y esta dispuesta
sobre el mismo eje. (funcionamiento on-line)
Estas bombas pueden por este motivo estar intercala-
das en una tubería rectilínea como una compuerta.
En una tubería estable y rígida la bomba puede
estar sostenida directamente a través de las flan-
ge, (fig.2).

Con una tubería inestable la bomba debe de
estar sostenida y fijada a través de los agujeros
roscado en el cuerpo de la bomba, (fig.3).

14

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1 l.cl. F 45kg

3kW (4Hp) S.F.

VICENZA

Potencia nominal
Altura
Capacidad
Tipo de bomba

Velocidad de rotación
Protección
nº de serie

Certificaciones

Notas
Corriente nom. motor
n. de fases, Tensión nominal, Frecuencia

Factor de servicio - Clase de aislamiento - Peso
Factor de potencia

(fig. 1)

(fig. 2)
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Las bombas NR, NR4 “in-line” pueden estar em-
bridadas en las tuberías en cualquier posición.
Evitar por razones de seguridad colocar el motor
debajo de la bomba.
Para una instalación en una posición diferente al eje
del rotor vertical, prestar atención al agujero de
drenaje y descarga de las condensaciones
se corresponda con la parte inferior del motor.
Prever alrededor de la electrobomba un espacio
suficiente para la ventilación del motor, para
sus inspecciones, control de rotación del eje, y
también para el llenado o vaciado de la bomba.

4. Tuberías
Antes de realizar las uniones de las tuberías,
asegurar la limpieza interna de estas.
El diámetro interior de los tubos no debe ser infe-
rior al diámetro de la boca de la bomba.
La tubería de aspiración debe poseer una
perfecta estanqueidad, y debe tener un sentido
de marcha ascendente para evitar bolsas de aire.
Con funcionamiento en aspiración insertar una válvula
de pie con filtro que debe estar siempre sumergida.
Con el funcionamiento bajo carga intercalar una
compuerta.
Prever compuertas en aspiración e impulsión.

5. Conectado eléctrico
El conexionado eléctrico tiene que ser
realizado por un electricista cualificado y
cumpliendo las prescripciones locales.

Seguir las normas de seguridad.
Realizar una toma a tierra.
Conectar el conductor de protección al borne
señalizado con el símbolo .
Comprobar que la frecuencia y la tensión de la
red con los datos de la placa de características, y
conectar los conductores de alimentación a los bor-
nes según el correspondiente esquema incorpora-
do en el interior de la tapa de la caja de bornes.
ATENCIóN: con motores de potencia ≥ 5,5
kW evitar el arranque directo. Prever un
cuadro con arranque estrella/triángulo u
otro dispositivo de arranque.

Instalar un dispositivo para la desco-
nexión total de la red, (interruptor para de-
sconectar la bomba de la alimentación), con una
apertura de contactos mínima de al menos 3 mm.
Instalar en el cuadro de control un adecuado sal-
va motor que se corresponda con la corriente in-
dicada en la placa de características.

6. Puesta en marcha
Controlar que el eje gira a mano.
Con este fin las bombas más pequeñas tienen
una ranura existente para el destornillador, sobre
la extremidad del eje, en el lado del ventilador.
Evitar absolutamente el funcionamiento
de la bomba en seco.
Poner la bomba en marcha únicamente después
de haberla llenado completamente de líquido.
Con el Funcionamiento bajo carga llenar la bom-
ba abriendo lentamente, y completamente, la
compuerta del tubo de aspiración teniendo abier-
ta la compuerta de la impulsión y los tapones de
purga y cebado (14.42), para hacer salir el aire.
Para la circulación de agua en un circuito cerrado abrir
completamente ambas compuertas y purgar el aire.
Con alimentación trifásica verificar que el
sentido de rotación corresponde al que indica la
flecha marcada sobre el cuerpo de la bomba. En caso
contrario desconectar la alimentación eléctrica, e in-
vertir entre ellos el conexionado de dos fases.
Controlar que la bomba trabaja dentro de su
campo de prestaciones, y que no venga supera-
da la corriente absorbida por la indicada en la
placa de características. En caso contrario regu-
lar la compuerta de impulsión.

Atención cuando el fluido bombeado
es de alta temperatura. No tocar el
fluido cuando su temperatura sea
superior a 60 °C. No tocar la bomba
o el motor cuando la temperatura
superficial sea superior a 80 °C.

7. Mantenimiento
Si la bomba permanece inactiva por largo perio-
do de tiempo, o si existe peligro de heladas, esta
debe de ser vaciada completamente.
En caso contrario regular la compuerta de impulsión.
Antes de poner en marcha el motor, controlar que
el eje no esta bloqueado por incrustaciones, o
por otras causas, y llenar de líquido la bomba.

Antes de cada intervención de
mantenimiento cortar la alimen-
tación eléctrica.

8. Desmontaje
Antes del desmontaje cerrar las compuertas de aspira-
ción y de impulsión, y vaciar el cuerpo bomba.
El desmontaje del motor y la inspección de las par-
tes internas pueden ser realizadas sin necesidad de
mover el cuerpo de la bomba de la tubería.
Extrayendo las tuercas (14.28), se extrae el mo-
tor completo con la turbina.
Para el desmontaje y montaje de la bomba ob-
servar atentamente el dibujo en sección.

9. Recambios
En los posibles pedidos para recambios, se debe indi-
car la denominación, el número de posición en el di-
bujo en sección, y los datos marcados en la placa de
características, (tipo, fecha y número de matrícula).

Se reserva el derecho de modificación.
15

4.93.032.2(fig. 3)
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AVERIAS

1) El motor no
arranca

2) Bomba
bloqueada

3) La bomba
funciona pero
no suministra
agua

4) Caudal
insuficiente

5) Ruido y
vibraciones de
la bomba

6) Perdida por el
sello mecánico

CAUSAS PROBABLES

a) Alimentación eléctrica inadecuada
b) Conexiones eléctricas erróneas
c) Intervención del dispositivo de

sobrecarga del motor
d) Fusibles quemados o defectuosos
e) Eje bloqueado
f) Si las causas indicadas arriba ya han

sido averiguadas, el motor podría estar
averiado

a) Prolongados periodos de inactividad
con formación de oxido en el interior de
la bomba

b) Entrada de cuerpos sólidos en el rodete
de la bomba

c) Cojinetes bloqueados

a) Presencia de aire en el interior de la
bomba o en la tubería de aspiración

b) Posible entrada de aire desde las conexiones
de la tubería de aspiración, de los tapones de
purga o de llenado de la bomba o de las
juntas de la tubería de aspiración

c) Válvula de fondo obstruida o tubería de
aspiración no sumergida completamente
en liquido

d) Filtro de aspiración obstruido

a) Tubería y accesorios con diámetro
demasiado pequeño que provocan
excesivas perdidas de carga

b) Presencia de depósitos o cuerpos sólidos
en los pasajes internos del rodete

c) Rodete deteriorado
d) Rasantes del rodete y cuerpo bomba

desgastados
e) Presencia de gases en el agua
f) Viscosidad excesiva del líquido

bombeado
g) Sentido de rotación equivocado
h) Altura de aspiración excesiva respecto

a la capacidad aspirante de la bomba
i) Excesiva longitud del tubo de aspiración

a) Parte giratoria desequilibrada
b) Cojinetes desgastados
c) Bomba y tubería no estás fijadas firmemente
d) Caudal demasiado elevado para el

diámetro de la tubería de impulsión
e) Funcionamiento en cavitación
f) Alimentación eléctrica desequilibrada

a) El sello mecánico ha funcionado en
seco o se ha encolado

b) Sello mecánico rallado por la presencia
de partes abrasivas en el líquido
bombeado

c) Sello mecánico inadecuado para el tipo
de aplicación

d) Ligero goteo inicial durante el rellenado
o la primera puesta en marcha

10. Posibles averías
ATENCION: desconectar la tensión de alimentación antes de efectuar cualquier intervención.
No hacer girar la bomba con motor en seco, tampoco por un corto periodo.
Respectar escrupulosamente nuestras instrucciones de utilización, si es necesario contactar un centro de asistencia autorizado.

POSIBLES SOLUCIONES

a) Comprobar que la frecuencia y la tensión de red sea idónea a las características
eléctricas indicadas en la placa

b) Conectar correctamente el cable de alimentación a la bornera. Comprobar que la
protección térmica sea correctamente seleccionada (ver datos en la placa del
motor) y asegurarse que la conexión del cuadro eléctrico antes del motor se haya
realizado correctamente (ver placa del motor)

c) Controlar que la alimentación eléctrica y asegurarse que el eje de la bomba gire
libremente. Comprobar que la selección de la protección térmica se haya
realizado correctamente (ver placa del motor)

d) Sustituir los fusibles, comprobar la alimentación eléctrica y cuanto indicado en los puntos a) y c)
e) Eliminar las causas del bloqueo como indicado en “Bomba bloqueada”
f) Reparar o sustituir el motor dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado

a) El desbloqueo de electrobombas de pequeñas dimensiones se puede efectuar con un
destornillador actuando en la muesca de la parte posterior del eje. Para bombas de
dimensiones mayores se puede hacer realizar la rotación directamente desde el eje de
la bomba o desde el acoplamiento (se recuerda una vez más de desconectar antes la
alimentación eléctrica) o dirigirse a un centro de asistencia autorizado

b) Si se puede, desmontar el cuerpo de bomba y eliminar los cuerpos sólidos ajenos en el
interior del rodete, si es necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado

c) En el caso se hayan dañados los cojinetes sustituirlos o si es necesario dirigirse a
un centro de asistencia autorizado

a) Eliminar el aire mediante los tapones y/o operando sobre la válvula de regulación
en la impulsión. Realizar nuevamente las maniobras de llenado hasta expulsar
todo el aire

b) Comprobar cual es el particular no estanco y sellar de manera más eficaz la
conexión

c) Limpiar o sustituir la válvula de fondo y utilizar un tubo de aspiración idóneo a la
aplicación

d) Limpiar el filtro, si es necesario sustituirlo. Ver también el punto 2b

a) Utilizar una tubería y accesorios idóneas a la utilización
b) Limpiar el rodete e instalar un filtro en aspiración para evitar la entrada de otros

cuerpos sólidos
c) Sustituir el rodete, si es necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado
d) Sustituir el rodete y el cuerpo de bomba
e) Abrir y cerrar la válvula en la impulsión para eliminar los gases en el interior del cuerpo

bomba. Si el problema persiste contactar un centro de asistencia autorizado.
f) La bomba no es idónea
g) Invertir las conexiones eléctricas en la caja de bornes o en el cuadro
h) Intentar cerrar parcialmente la válvula en la impulsión y/o disminuir el desnivel de

la bomba o del líquido en aspiración
i) Acercar la bomba al lugar de aspiración, así la tubería será más corta. Si es

necesario, utilizar una tubería de diámetro más grande
i) Intentar instalar la bomba lo más cerca del depósito de aspiración para disminuir la

longitud de tubería. Si es posible aumentar el diámetro de la tubería de aspiración

a) Comprobar que cuerpos sólidos no obstruyan el rodete
b) Sustituir los cojinetes
c) Fijar adecuadamente la tubería de aspiración y de impulsión
d) Utilizar unos diámetros más grandes
e) Reducir el caudal cerrando ligeramente la válvula en la impulsión y/o utilizar una

tubería de mayor diámetro interno. (Ver también el punto 4h)
f) Verificar que la tensión de red sea la correcta. En los casos a), b) y c) sustituir el

sello mecánico, si es necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado

a) Asegurarse que el cuerpo de la bomba (y la tubería de aspiración si la bomba no
es autoaspirante) estén llenos de líquido y que no haya presencia de aire en el
interior. (Ver también el punto 5e)

b) instalar un filtro en aspiración y utilizar un sello mecánico compatible con las
características del líquido a bombear

c) Elegir un sello mecánico apropiado
d) Esperar que el sello mecánico se aloje correctamente con la rotación del eje. Si el

problema persiste ver los puntos 6a, 6b o 6c o bien dirigirse a un centro de
asistencia autorizado
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Monoblock centrifugal
in-line pump

NR, NR4
DRIFT/INSTALLATIONSANVISNINGAR

Säkerhet
Läs denna instruktion noggrant innan installa-
tion eller användning.
Installatören eller användaren måste noggrant
tillämpade standard eller lagar inklusive lokala
bestämmelser. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar
till följd av skador om ej detta följes eller under
andra förutsättningar som visas på namnskylten
eller i dessa instruktioner.
Denna del är tillverkad enligt standard som följer
EU normer.

1. Förutsättningar
Standardutförande
- För rena vätskor: ej explosiva, ej brandfarliga, ej

farliga för hälsan eller miljön, ej aggressiva mot
pumpmaterialet, ej innehållande slitande, fasta
eller fiberpartiklar.

- Maximal vätsketemperatur 90 °C.
- Maximalt tillåtna arbetstryck i pumphuset 10 bar.
- Installation i tillräckligt ventilerad lokal skyddad

från väta med en maximal omgivningstempera-
tur av 40°C.

De elektriska uppgifterna på märkskylten refererar
till nominell avgiven effekt på motorn.

Motoreffekt
NR (2900 1/min) upp till kW: 2,2 7,5 18,5
NR4 (1450 1/min) upp till kW: 5,5
Ljudnivå dB (A) max: 68 72 78
Antal starter per timma max: 20 16 12

VARNING: för vattencirkulation i
värmesystem måste val av pump ske
noggrant för att undvika oljud för
överdriven kapacitet.

2. Transport
För säker hantering av utrustningen är
det användarens ansvar och lyft av
utrustningen måste utföras av lämplig
tränad och kvalificerad personal.

Res pumpenheten sakta (figur 1) se till att den
inte rör sig i sida till sida på ett okontrollerat sätt
för att undvika obalans och tippning.

3. Installation
NR, NR4 (NRM, NR4M med enfasmotor)
monoblockpumpar har sug/ tryck- anslutningar i
lika anslutnings-diametrar samt i in-line, så att
pumpen kan anslutas i en rak rörledning som tex
en backventil.
I stabila rörledningar kan pumpen monteras i
flänsarna (fig 2).

Om rörledningarna ej är tillräckligt stabila måste
pumpen monteras och säkras i det gängade hålet
M16 på pumphuset (fig.3).

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1 l.cl. F 45kg

3kW (4Hp) S.F.

VICENZA

Rated power
Head
Delivery
Pump type

Rotation speed rpm
Protection

Serial number
Certifications

Notes
Nom. motor current
Tension nominale - n° de phases - Fréquence

Operation Duty - Insulation class -Weight
Power factor

(fig. 1)

(fig. 2)
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NR, NR4 pumparna kan monteras i rörledningen
i olika vinklar.
För säkerhetens bästa, undvik montering med
motorn under
pumpen. För installation i en vertikal rörledning
måste det
noggrant iakttagas att drän- kondensvatten
hålet monteras på den lägsta delen på motorn.
Tillse att fritt utrymme finnes runt pumpen för
motor ventilation, kontroll av frigång, fyllning-
dränering av pumphuset.

4. Rörledningar
Rördiametrarna får aldrig vara mindre än
anslutningarna på pumphuset.
Sugledningen måste vara lufttät samt stigande
för att undvika luftansamlingar.
Vid sugande funktion skall en bottenventil
inklusive sil monteras, vilken alltid skall vara
rensad.
Vid tillopp skall en backventil monteras. Montera
även avstängningsventiler på bägge sidor om
pumpen.

5. Elanslutning
Elinstallation måste utföras av en
behörig elektriker.

Följ säkerhetsföreskrifterna.
Utrustningen måste skyddsjordas.
Anslut jordledningen till plinten med
tecknet.
Jämför frekvens samt huvudspänning enligt
uppgivna data på namnplåten och anslut
ledningarna enligt schemat på insidan
kopplingsboxens lock.

VARNING: vid motoreffekter över 5,5 kW
undvikes direktstart.
Förse startanordningen med en Y-D
starter eller motsvarande.

Installera en arbetsbrytare med minimum 3mm
luftspalt för brytning av alla tre faserna.
När en trefasmotor används skall ett motorskydd
installeras avsett för strömstyrkan som är angiven
på namnplåten.

6. Uppstart
Kontrollera att pumpaxeln roterar för hand, för
detta ändamål används en spårskruvmejsel på
axelsidan vid fläktkåpan.
Torrkör aldrig pumpen.
Starta pumpen först efter fullständig påfyllnad.
Om vätskenivån är över pumphuset skall
pumpen fyllas genom att sakta öppna avstän-
gningsventilen på sugsidan.
Öppna även avstängningsventilen på trycksidan
samt avluftningsskruven (14.42) för att avlägsna
luftansamlingar.
För cirkulation i ett slutet system, öppna bägge
ventilerna för att släppa ut eventuella
luftansamlingar.
Vid en trefasinstallation, kontrollera att
rotationsriktningen är enligt pilen på
pumphuset, om inte bryt strömmen och skifta två
av faserna.
Kontrollera att driftströmmen ej överstiger den
enligt namnplåten angivna. Om så är fallet,måste
tryckventilen justeras tills rätt värde erhålles.

Försiktighet måste iakttagas när
vätskan har hög temperatur. Rör ej
vätskan om temperaturen
överstiger 60 ˚C. Rör ej pumpen
eller elmotorn om yttertemperaturen
överstiger 80 ˚C.

7. Underhåll
När pumpen ej användes skall den avtappas helt
om frysrisk föreligger.
Före återstart, kontrollera att pumpaxeln ej sitter
fast samt fyll pumpen helt före start.

Bryt strömmen innan service på
pumpen utföres.

8. Demontering
Stäng alla ventiler samt tappa ur pumphuset på
vätskan.
Pumpdelen samt motorn kan demonteras utan att
röranslutningarna behöver lösgöras, genom att
skruva bort muttrarna (14.28).
För demontering samt återmontering se
sprängskiss.

9. Reservdelar
Vid beställning av reservdelar uppge alla data på
namnplåten (typ, datum och serienummer) samt
positionsnummer på reservdelen, beskrivning (i
enlighet med sprängskissen).

Rätt till ändringar förbehålles.

4.93.032.2(fig. 3)
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Problem

1) Elmotorn startar
ej

2) Pump blockerad

3)Pumpen fungerar
men inget vatten
kommer ut

4) Dålig kapacitet

5) Oljud och
vibration från
pumpen

6) Läckage från
axeltätningen

Felorsaker

1a) Felaktig spänningsmatning
1b) Felaktig elsanslutning
1c) Motorskydd utlöst
1e) Axel blockerad
1f) Om alla ovan orsaker undersökts

kan motorn vara skadad

2a) Om pumpen ej använts under en
längre tid kan rost förekomma
inuti

2b) Större föroreningar i pumphuset
blockerar pumphjulet

2c) Lagerfel

3a) Luft i pumphuset eller i
sugledningen

3b) Möjligt luftläckage i sugledningen,
dräneringspluggar, eller fylld
pump från sugledningen eller
inträngning genom
pumphuspackningen

3c) Backventil blockerad eller
sugledning ej tillräcklig fylld

3d) sugfilter blockerat

4a) Rörledningar och tillbehör med för
liten diameter medför stora
förluster

4b) Närvaro av föroreningar i
pumphjulet
4c) Pumphjul igensatt
4d) Slitet pumphus eller pumphjul
4e) Gas/luft bubblor i vattnet
4f) Överskriden viskositet på vätskan

(om annat än vatten)
4g) Felaktig rotationsriktning
4h) Sughöjden överstiger pumpen

sugförmåga
4i) Sugledningen för lång

5a) Roterande delar obalanserade
5b) Slitna Lager
5c) Pump och ledningar ej tillräckligt

anslutna
5e) Kavitation förekommer
5f) Ostabil spänningsmatning

6a) Den mekaniska axeltätningen har
torrkörts eller varit blockerad

6b) Axeltätningen skadad av slitande
föroreningar i vätskan som
pumpas

6c) Felaktig mekanisk axeltätning i
förhållande till vätskan

6d) Mindre läckage vid första
fyllningen eller vid första starten

10 Felsökning.
Varning: Bryt spänningsmatningen innan felsökning sker.
Pumpen får aldrig torrköras inte ens för en kort ögonblick.
Följ noggrant användarinstruktionerna och om nödvändigt kontakta auktoriserad reparatör.

Möjlig lösning

1a) Kontrollera att Frekvens samt spänning överensstämmer med
namnplåten

1b) Kontrollera att elmatningen är korrekt ansluten på plinten i pumpen.
Kontrollera att motorskyddet är rätt inställt (se data på namnplåten) och
se till att säkringar är är rätt anslutna.

1c) Kontrollera spänningsmatningen och se till att pumpaxeln roterar fritt.
Kontrollera att motorskyddet är rätt inställt enlig namnplåten
1d) Byt/återställ säkringarna och kontrollera enlig a och c
1e) Avlägsna orsaken till blockeringen enligt ”blockerad pump” i

instruktionsboken
1f) Reparera eller byt elmotorn på en auktoriserad serviceverkstad

2a) Blockerad elmotor kan vid mindre föroreningar vridas runt för hand för
att lösgöras genom spåret på axeländan vid fläkten genom att använda
en skruvmejsel. För större föroreningar som fastnat kan axeln roteras
direkt på denna genom att avlägsna fläkten (göm inte bryta
spänningsmatningen) eller kontakta en auktoriserad serviceverkstad

2b) Om möjlighet finns öppna pumphuset och avlägsna föroreningarna eller
kontakta serviceställe

2c) Om lagren är skadade byt dessa eller kontakta ett serviceställe

3a) Avlägsna luftansamlingarna genom pluggarna eller/och använda
ventilen på trycksidan. Repetera tills all luft avlägsnats

3b) Kontrollera vilken del som läcker in luft och täta ordentligt
3c) Rengör eller byt bottenventilen och använde en sugledning som är

anpassad för installationen
3d) Rengör filtret eller om nödvändigt byt det. Se även punkt 2b)

4a) Använd rördelar samt tillbehör som är anpassat för installationen
4b) Rengör pumphjulet och installera ett filter för att förhindra föroreningar att

tränga in
4c) Byt pumphjul, om nödvändigt kontakta en auktoriserad serviceverkstad
4e) Öppna och stäng ventilen på trycksidan av pumpen ett flertal gånger för

att avlägsna luftmassorna i pumphuset. Om problemet kvarstår kontakta
en auktoriserad serviceverkstad

4f) Pumpen är ej anpassad vätskan
4g) Ändra två av faserna på kopplingsplinten eller på säkringarna
4h) Försök stänga ventilen på trycksidan lite och/eller höjden mellan

pumpen och vätskan som pumpas
4i) Montera pumpen närmare sugsidan så att en sugledningen blir kortare

eller använde en större diameter på sugledningen

5a) Kontroller att det inte finns föroreningar i pumphjulet
5b) Byt kullager
5c) Sätt fast sug och tryckledning ordentligt
5d) Använd större ledning eller reducera pumpflödet
5e) Reducera pumpflödet genom strypa ventilen på trycksidan och/eller

använd större rör -diametrar, se punkt 4h)med
5f) Kontrollera så att huvudspänningen är rätt

I fall där 6a).6b) och 6c) förekommer behöver axeltätningen bytas. Om
nödvändigt kontakta en auktoriserad verkstad
6a) Se till att pumphuset (och om pumpen ej har tillrinning ) är helt fyllda

med vätskan så att all luft försvunnit. Se punk 5e) med.
6b) Installera en sugsil och byt axeltätning till en lämplig i förhållande till

vätskan som pumpas
6c) Välj en axeltätning som är anpassat till vätskan som pumpas
6d) Vänta till axeltätningen justerat sig på axeln genom rotationen. Om

problemet kvarstår se punkterna 6a), 6b) samt 6c) eller kontakta en
auktoriserad serviceverkstad
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Многорядные центробежные
моноблочные насосы

NR, NR4
ààÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓ  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË

БЕЗОПАСНОСТЬ
Перед установкой и эксплуатацией устройства
следует внимательно ознакомиться с инструкциями.
Монтажник и конечный пользователь должны
тщательно соблюдать инструкции, а также
соответствующие местные распоряжения, нормы и
законы. Завод-изготовитель снимает с себя всякую
ответственность за ущерб, возникающий из-за
неправильного использования или использования в
условиях, отличных от указанных на табличке и в
настоящих инструк- циях. Устройство изготовлено
с соблюдением требований
действующих стандартов ЕС.

11..  ììÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËflfl  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË
ëëÚÚ‡‡ÌÌ‰‰‡‡ÚÚÌÌÓÓÂÂ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ
- ‰Îfl ˜ËÒÚ˚ı, ÌÂ ‚Á˚‚ÓÓÔ‡ÒÌ˚ı, ÌÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı

‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ì‡ÒÓÒ‡ ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ·ÂÁ
‡·‡ÁË‚Ì˚ı ÔËÏÂÒÂÈ, Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ 90°C.

- å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ,
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÂ ‚ÌÛÚË Ì‡ÒÓÒ‡ - 10 ·‡.

- èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ‚
ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÂÏ˚ı Á‡Í˚Ú˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı Ò
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚ÓÁ‰Ûı‡ 40°C.

Электрические данные, маркированные на
ярлыке, относятся к номинальной мощности
двигателя.

çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
NNRR (2900 Ó·./ÏËÌ.) ‰Ó . ÍÇÚ 2,2 7,5 18,5
NNRR44 (1450 Ó·./ÏËÌ.) ‰Ó  ÍÇÚ 5,5
á‚ÛÍ. ‰‡‚ÎÂÌËÂ, ‰Å (Ä) Ï‡ÍÒ. 68 72 78
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÛÒÍÓ‚ ‚ ˜‡Ò, Ï‡ÍÒ. 20 16 12 

ÇÇççààååÄÄççààÖÖ  !!    èèËË  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËËË  ÌÌ‡‡ÒÒÓÓÒÒÓÓ‚‚  ‚‚
ÓÓÚÚÓÓÔÔËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ‡‡ıı  ‚‚˚̊··ÓÓ  ÌÌ‡‡ÒÒÓÓÒÒ‡‡
‰‰ÓÓÎÎÊÊÂÂÌÌ  ··˚̊ÚÚ¸̧  ÓÓ˜̃ÂÂÌÌ¸̧  ÚÚ˘̆‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ,,  ÚÚ..ÍÍ..
ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÏÏÓÓ‰‰ÂÂÎÎËË  ËËÏÏÂÂ˛̨ÚÚ  ˜̃ÂÂÁÁÏÏÂÂÌÌÓÓ
‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍËËÂÂ  ÔÔ‡‡‡‡ÏÏÂÂÚÚ˚̊  ËË  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡˛̨ÚÚ  ¯̄ÛÛÏÏ..

22..  èèÂÂÂÂÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡ÒÒÓÓÒÒ‡‡
Ответственность за безопасное обра-
щение с оборудованием несет пользо-
ватель и любой подъем должен осу-
ществляться  подготовленным и ква-

лифицированным персоналом.
èÓ‰ÌËÏ‡Ú¸ ·ÎÓÍ Ì‡ÒÓÒ-‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ
(ËËÒÒ..  11). àÁ·Â„‡Ú¸ ÌÂÍÓÌÚÓÎËÛÂÏ˚ı
ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ: ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÓÔÓÍË‰˚‚‡ÌËfl

33..  ììÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ÒÂËË NR, NR4 (NRM,
NR4M Ò ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ) ËÏÂ˛Ú
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ Ë ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ·˚
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡
Ó‰ÌÓÈ ÓÒË.
Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‰‡ÌÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ÏÓ„ÛÚ
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Â Í‡Í Á‡‰‚ËÊÍ‡.
Ç ÊÂÒÚÍÓÈ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ ÚÛ·Â Ì‡ÒÓÒ ÏÓÊÂÚ
Û‰ÂÊË‚‡Ú¸Òfl Ì‡ÔflÏÛ˛ ˜ÂÂÁ ÙÎ‡Ìˆ˚ (ËÒ. 2).

При установке в недостаточно устойчивой тру-
бе насос должен удерживаться и крепиться с
помощью специальных резьбовых отверстий на
корпусе насоса (рис. 3).

4.93.032.2

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1   l.cl. F   45kg

3kW   (4Hp)    S.F.

VICENZA

4.93.032.2

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1   l.cl. F   45kg

3kW   (4Hp)    S.F.

VICENZA

4.93.032.2

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1   l.cl. F   45kg

3kW   (4Hp)    S.F.

VICENZA

êËÒ. 1

Номинальная мощность
напор
расход
Тип насоса

Скорость вращения
Защита

Паспортный №
Сертификация

Примечания
Номинальная сила тока
Количество фаз, Номинальное напряжение, 
Частота.

Коэффициент использования - Класс изоляции - Вес 
фактор силы

êËÒ. 2
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ç‡ÒÓÒ˚ NR, NR4 ÏÓ„ÛÚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ÙÎ‡ÌˆÂ‚ ‚ Î˛·ÓÈ ÚÓ˜ÍÂ ÚÛ·˚.
Ç ˆÂÎflı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ËÁ·Â„‡ÈÚÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ì‡ÒÓÒ
Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ‚ÌËÁÛ.
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ò ÓÒ¸˛ ÓÚÓ‡ ÌÂ ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÎÂ‰ËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÒÒÚÚËËflfl  ‰‰ÎÎflfl
‰‰ÂÂÌÌ‡‡ÊÊ‡‡  ËË  ÒÒÎÎËË‚‚‡‡  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚ‡‡  ·˚ÎÓ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ
Ò‡ÏÓÈ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.
ÇÓÍÛ„ Ì‡ÒÓÒ‡ ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÏÂÒÚÓ ‰Îfl ‚‚ÂÂÌÌÚÚËËÎÎflflˆ̂ËËËË
‰‰‚‚ËË„„‡‡ÚÚÂÂÎÎflfl,, ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÓÒÏÓÚÓ‚, ÔÓ‚ÂÍË
‚‡˘ÂÌËfl ‚‡Î‡ Ë Ì‡ÔÓÎÌÂÌËfl Ë ÓÔÓÓÊÌÂÌËfl
ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ÒÓÒ‡.

44..  ììÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÚÚÛÛ··
‰Ë‡ÏÂÚ ÚÛ· ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÏÂÌ¸¯Â ‰Ë‡ÏÂÚ‡
Ô‡ÚÛ·ÍÓ‚ Ì‡ÒÓÒ‡.
ÇÇÒÒ‡‡ÒÒ˚̊‚‚‡‡˛̨˘̆‡‡flfl  ÚÚÛÛ··‡‡  ‰ÓÎÊÌ‡ ËÏÂÚ¸ „ÂÏÂÚË˜ÌÓÂ
ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ Ì‡‡ÒÚ‡˛˘ÂÏ ÂÊËÏÂ
‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ÔÓ·ÓÍ.
èË  ‡·ÓÚÂ ‚ ÂÊËÏÂ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
‰ÓÌÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì Ò ÒÂÚ˜‡Ú˚Ï ÙËÎ¸ÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È
‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Ú¸ ‚ ÔÓ„ÛÊÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË.
èË ‡·ÓÚÂ ÔÓ‰ Ì‡ÔÓÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ó·‡ÚÌ˚È
ÍÎ‡Ô‡Ì.
ç‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË Ë ÔÓ‰‡˜Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Á‡‰‚ËÊÍË.

55..  èèÓÓ‰‰ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÂÂÈÈ
ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌflÚ¸Òfl Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï
˝ÎÂÍÚËÍÓÏ Ò ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ÏÂÒÚÌ˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚.

ëëÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰‡‡ÈÈÚÚÂÂ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍËË  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË..
áá‡‡ÁÁÂÂÏÏÎÎËËÚÚÂÂ  ÌÌ‡‡ÒÒÓÓÒÒ..
èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ Á‡˘ËÚÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ Í ÍÎÂÏÏÂ Ò
ÒËÏ‚ÓÎÓÏ     .
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚÓÚ‡ Ë Ì‡ÔflÊÂÌËfl ‚ ÒÂÚË
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË Ì‡ Ú‡·ÎË˜ÍÂ
Ë ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ Í‡·ÂÎfl ÔËÚ‡ÌËfl Í ÍÎÂÏÏ‡Ï
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒıÂÏÂ, ‰‡ÌÌÓÈ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÚÓÓÌÂ
Í˚¯ÍË ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË.
ÇÇççààååÄÄççààÖÖ!! èË ‡·ÓÚÂ Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛
ÓÚ 5,5 ÍÇÚ Ë ‚˚¯Â ËÁ·Â„‡ÈÚÂ ÔflÏÓ„Ó ÔÛÒÍ‡.
èÂ‰ÛÒÏÓÚËÚÂ ÔÛÎ¸Ú ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ò ÔÛÒÍÓÏ
ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÓ Á‚ÂÁ‰˚ Ì‡ ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍ ËÎË
‰Û„ÓÂ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÏÌÓ„ÓÔÓÎ˛ÒÌÓÂ ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‰‰ÎÎflfl
ÓÓÚÚÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËflfl  ÓÓÚÚ  ÒÒÂÂÚÚËË (‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‰Îfl
ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl Ì‡ÒÓÒ‡ ÓÚ ÒÂÚË) Ò ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Ï
‡ÒÒÚÓflÌËÂÏ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ÏË ˜‡ÒÚflÏË ‚
‡ÁÓÏÍÌÛÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË 3 ÏÏ.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‡‚‡ËÈÌ˚È
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚È Ì‡
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÚÓÍ‡, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â Ì‡ Ú‡·ÎË˜ÍÂ.

66..  èèÛÛÒÒÍÍ
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚‡Î ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚Û˜ÌÛ˛.
‰Îfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ˝ÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ‡ı
ËÏÂÂÚÒfl Ì‡‰ÂÁ ‰Îfl ÓÚ‚ÂÚÓÍ Ì‡ ÍÓÌˆÂ ‚‡Î‡
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‚ÂÌÚËÎflˆËË.
ää‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ÁÁ‡‡ÔÔÂÂ˘̆‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl  ÁÁ‡‡ÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÚÚ¸̧ ÌÌ‡‡ÒÒÓÓÒÒ
‚‚ııÓÓÎÎÓÓÒÒÚÚÛÛ˛̨.. á‡ÔÛÒÍ‡ÈÚÂ Ì‡ÒÓÒ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó,
Í‡Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÔÓÎÌËÚÂ Â„Ó ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛.
Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÂÂÍ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ
ÊË‰ÍÓÒÚË ‚˚¯Â Ì‡ÒÓÒ‡ (ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ‰
„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏ Ì‡ÔÓÓÏ), Á‡ÔÓÎÌËÚÂ Ì‡ÒÓÒ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÓÚÍ˚‚‡fl ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‰Ó Ï‡ÍÒËÏÛÏ‡
Á‡‰‚ËÊÍÛ Ì‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÈ ÚÛ·Â, ÓÒÚ‡‚Îflfl ÔË
˝ÚÓÏ ÓÚÍ˚ÚÓÈ Á‡‰‚ËÊÍÛ Ì‡ ÔÓ‰‡˜Â Ë ÒÎË‚Ì˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËfl 14.42 ‰Îfl ‚˚ÔÛÒÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
èË ˆËÍÛÎflˆËË ‚Ó‰˚ ‚ Á‡Í˚ÚÓÏ ˆËÍÎÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÓÚÍÓÈÚÂ Ó·Â Á‡‰‚ËÊÍË Ë ‚˚ÔÛÒÚËÚÂ ‚ÓÁ‰Ûı.
èèËË  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ  ÒÒ  ÚÚÂÂııÙÙ‡‡ÁÁÌÌ˚̊ÏÏËË  ‰‰‚‚ËË„„‡‡ÚÚÂÂÎÎflflÏÏËË  ÛÛ··ÂÂ‰‰ËËÚÚÂÂÒÒ¸̧,,
˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚‡‡˘̆ÂÂÌÌËËflfl  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚ÛÂÚ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ÒÚÂÎÍË Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ Ì‡ÒÓÒ‡; ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ Ì‡ÒÓÒ ÓÚ ÒÂÚË Ë ÔÓÏÂÌflÈÚÂ Ù‡Á˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ,  ˜ÚÓ Ì‡ÒÓÒ ÌÂ ÔÓÚÂ·ÎflÂÚ ˝ÌÂ„ËË
·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÛÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡  Ú‡·ÎË˜ÍÂ.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÓ‰‡˛˘Û˛
Á‡‰‚ËÊÍÛ.

ÅÅÛÛ‰‰¸̧ÚÚÂÂ  ÓÓÒÒÚÚÓÓÓÓÊÊÌÌ˚̊,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡
ÔÔÂÂÂÂÍÍ‡‡˜̃ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl  „„ÓÓflfl˜̃‡‡flfl  ÊÊËË‰‰ÍÍÓÓÒÒÚÚ¸̧..
áá‡‡ÔÔÂÂ˘̆‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl  ÔÔËËÍÍ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒflfl  ÍÍ
ÊÊËË‰‰ÍÍÓÓÒÒÚÚËË,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÂÂÂÂ  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ‡‡

ÔÔÂÂ‚‚˚̊¯̄‡‡ÂÂÚÚ  6600  °°CC..  áá‡‡ÔÔÂÂ˘̆‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl  ÔÔËËÍÍ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒflfl  ÍÍ
ÌÌ‡‡ÒÒÓÓÒÒÛÛ  ËËÎÎËË  ‰‰‚‚ËË„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ËËıı  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ‡‡  ÌÌ‡‡
ÔÔÓÓ‚‚ÂÂııÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÔÔÂÂ‚‚˚̊¯̄‡‡ÂÂÚÚ  8800  °°CC..

77..  ííÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÛÛııÓÓ‰‰
ÖÒÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl
ÊË‰ÍÓÒÚË ËÎË ÔË ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ì‡ÒÓÒ‡ ‚
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl
ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÎËÚ‡.
èÂÂ‰ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÚÓfl
Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚‡Î ÌÂ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì Î¸‰ÓÏ ËÎË
ÔÓ ‰Û„ËÏ ÔË˜ËÌ‡Ï Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÎÂÈÚÂ
ÍÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛.

èèÂÂÂÂ‰‰  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ÔÔÓÓ  ÚÚÂÂıı..
ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËË˛̨  ÌÌ‡‡ÒÒÓÓÒÒ‡‡  ÓÓÚÚÍÍÎÎ˛̨˜̃ËËÚÚÂÂ  ÂÂ„„ÓÓ
ÓÓÚÚ  ÒÒÂÂÚÚËË..

88..  êê‡‡ÁÁ··ÓÓÍÍ‡‡
èÂÂ‰  ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ‡Á·ÓÍË Á‡ÍÓÈÚÂ
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ Ë ÔÓ‰‡˛˘Û˛ Á‡‰‚ËÊÍÛ Ë ÒÎÂÈÚÂ
ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ËÁ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ÒÓÒ‡.
ê‡Á·ÓÍ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl Ë ÓÒÏÓÚ ‚ÒÂı ‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl, ÌÂ ÒÌËÏ‡fl ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ÒÓÒ‡ Ò ÚÛ·.
ëÌflÚ¸ „‡ÈÍË 14.28 Ë ‚˚ÌÛÚ¸ ˆÂÎ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ Ò
‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ.
èË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê‡ ËÎË ÔÓ‚ÚÓÌÓÈ Ò·ÓÍÂ
ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÒıÂÏÓÈ, ‰‡ÌÌÓÈ Ì‡ ˜ÂÚÂÊÂ ‚ ‡ÁÂÁÂ.

99..  áá‡‡ÔÔ‡‡ÒÒÌÌ˚̊ÂÂ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË
èË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Á‡fl‚ÍË Ì‡ Á‡Ô. ˜‡ÒÚË ÛÍ‡Á˚‚‡ÈÚÂ
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ, ÌÓÏÂ ÔÓÁËˆËË Ì‡ ˜ÂÚÂÊÂ ‰Îfl
‰ÂÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë Ò·ÓÍË Ë ‰‡ÌÌ˚Â Ò Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ
Ú‡·ÎË˜ÍË (ÚËÔ, ‰‡ÚÛ Ë Ô‡ÒÔÓÚÌ˚È ÌÓÏÂ).

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ ËÌÒÚÛÍˆËË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌÂÒÂÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl.

4.93.032.2

Made in ItalyMONTORSO
NR4 65/160A
Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

H max/min 31/20 m IP 54
n 2900/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø 0,85
13/7,5 A
XYXYRRY

S1   l.cl. F   45kg

3kW   (4Hp)    S.F.

VICENZA
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СБОЙ В РАБОТЕ

1) Двигатель не
включается

2) Блокировка
насоса

3) Насос работает,
но не качает
воду.

4) Недостаточный
расход

5) Шум и вибрация
насоса

6) Утечка через
механическое
уплотнение

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

а) Несоответствующее электропитание
б) Неправильные электрические

соединения
в) Срабатывание устройства для

защиты двигателя от перегрузки
г) Плавкие предохранители перегорели

или неисправные
д) Вал блокирован
е) Если все вышеуказанные причины

проверены, возможно, двигатель
неисправен

a) Продолжительные простои с
образованием ржавчины внутри
насоса

б) Попадание твердых предметов в
рабочее колесо насоса
в) Блокировка подшипников

a) Присутствие воздуха внутри насоса
или всасывающей трубы

б) Возможное попадание воздуха через
соединения всасывающей трубы,
сливные заглушки, пробки для
заполнения насоса или уплотнения
всасывающей трубы

в) Донный клапан засорен или всасывающая
труба не полностью погружена в воду

г) Фильтр на всасывании засорен

a) Трубы и фитинги слишком
маленького диаметра, что ведет к
чрезмерной потере напора

б) Присутствие отложений или твердых
предметов в проходах рабочего колеса

в) Рабочее колесо изношено
г) Изношены контактные поверхности

рабочего колеса и корпуса насоса
д) В воде присутствуют растворенные газы
е) Чрезмерная вязкость перекачиваемой

жидкости (если перекачивается не вода)
ж) Неправильное направление вращения
з) Высота всасывания чрезмерная относительно

всасывающей способности насоса
и) Чрезмерная длина всасывающей трубы

a) Нарушена балансировка вращающейся части
б) Изношены подшипники
в) Насос и трубы плохо закреплены
г) Слишком большой расход для

диаметра выходной трубы
д) Работа в состоянии кавитации
е) Неправильное электропитание

a) Механическое уплотнение работало
без воды или залипла

б) Механическое уплотнение поцарапано
абразивными частицами,
присутствующими в перекачиваемой
жидкости

в) Механическое уплотнение не
соответствует данному типу работы

г) Небольшое начальное капание при
заполнении или при пуске

10. Поиск неисправностей
ВНИМАНИЕ: перед проведением какой-либо операции следует снять напряжение.
Запрещается оставлять работать насос без воды даже на короткое время.
Строго следовать инструкциям завода-изготовителя; при необходимости, обращаться в официальный сервисный центр.

POSSIBILI RIMEDI

а) Проверить, что сетевые частота и напряжение соответствуют
электрическим параметрам, указанным на табличке.

б) Подсоединить правильно сетевой кабель к клеммной коробке. Проверить
правильную калибровку теплозащиты (смотри данные на табличке двигателя)
и убедиться в том, что электрощит перед двигателем подключен правильно.

в) Проверить электропитание и убедиться в том, что вал насоса вращается
свободно. Проверить калибровку теплозащиты (смотри табличку двигателя).

г) Заменить предохранители, проверить электропитание и параметры,
указанные в пунктах а) и в).

д) Устранить причины блокировки как указано в параграфе «Блокировка
насоса».

е) Отремонтировать или заменить двигатель в официальном сервисном центре.

a) Небольшие моноблочные насосы могут быть разблокированы с помощью
отвертки (использовать специальную прорезь в задней оконечности вала). В
случае более крупных агрегатов можно попробовать прокрутить напрямую
вал или соединительную муфту (не забудьте предварительно отключить
электропитание) или обратиться в официальный сервисный центр.

б) Если возможно, разобрать корпус насоса и удалить посторонние твердые предметы из
рабочего колеса; при необходимости, обратиться в официальный сервисный центр.

в) Если повреждены подшипники, заменить их или, при необходимости,
обратиться в официальный сервисный центр.

a) Стравить воздух из насоса через заглушки насоса и/или с помощью
регулировочного клапана на выходе. Провести снова процедуру заполнения
до полного вывода воздуха.

б) Найти место, где герметичность нарушена и хорошо герметизировать.
в) Почистить или заменить донный клапан и использовать всасывающую

трубу с параметрами, подходящими для данного типа работы.
г) Почистить фильтр; при необходимости, заменить. Смотри также пункт 2-б.

a) Использовать трубы и фитинги, подходящие для данной работы
б) Почистить рабочее колесо и установить фильтр на всасывании для

предотвращения попадания твердых предметов
в) Заменить рабочее колесо; при необходимости, обратиться в официальный

сервисный центр.
г) Заменить рабочее колесо и корпус насоса.
д) Выполнить процедуры открытия и закрытия с помощью заслонки на выходе

для удаления газов из корпуса насоса. Если проблема остается, обратиться
в официальный сервисный центр.

е) Насос не подходит для данной жидкости.
ж) Поменять электрические соединения в клеммной коробке или в электрощите.
з) Попробовать частично закрыть заслонку на выходе и/или снизить разницу

высоты между насосом и уровнем жидкости.
и) Приблизить насос к месту всасывания, чтобы можно было использовать более короткую

трубу. Если необходимо, использовать всасывающую трубу большего диаметра.

a) Проверить, что твердые предметы не засоряют рабочее колесо
б) Заменить подшипники
в) Закрепить должным образом всасывающую и подающую трубы
г) Использовать больший диаметр или снизить производительность насоса
д) Снизить расход с помощью выходной заслонки и/или использовать трубы с

большим внутренним диаметром. Смотри также пункт 4-з.
е) Проверить соответствие сетевого напряжения.

В случаях а), б) и в) заменить прокладку; при необходимости, обратиться в
официальный сервисный центр.
а) Убедиться в том, что корпус насоса (и всасывающая труба, если насос не

самовсасывающий) заполнены жидкостью и что воздух полностью удален.
Смотри также пункт 5-д.

б) Установить фильтр на всасывании и использовать уплотнение,
соответствующее характеристикам перекачиваемой жидкости.

в) Использовать уплотнение, соответствующее типу работы

IST_NR libro01_2010:IST_GX 01_06  11-12-2009  17:06  Pagina 22



23

90.00

88.04

88.00

82.08

82.00

82.04

76.00

90.04

76.54

98.08

98.00

98.04

81.00

78.00

28.20

73.00

14.42
76.04

14.28

32.00

32.41

32.40

46.00

32.30

32.32

70.20

32.33

36.00

36.50*

14.20

28.00

28.04

14.24

14.42

14.00

14.12

* NR4  65/200 A-B

*

Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio
Drawing for dismantling and assembly
Zeichnung für Demontage und Montage
Dessin pour démontage et montage
Dibujo para desmontaje y montaje
Ritning för demontering och montering
óóÂÂÚÚÂÂÊÊ  ‰‰ÎÎflfl  ‰‰ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ‡‡  ËË  ÒÒ··ÓÓÍÍËË

88.04

4.93.326.2

36.50 28.12

4.93.326.34.93.326.1

90.04 92.0094.02

4.93.326.4

32.00 28.00 36.00 28.04 28.2014.00

14.24

14.42

46.00

73.00

76.00

70.20
98.00
76.04
76.54
98.04
98.08
94.00
90.04
82.08
81.00

78.00

90.00
82.00
82.04
88.00

14.12 14.20

14.28

76.50

4.93.326

32.30
32.32
32.33
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Nr. Teile-Benennung
14.00 Pumpengehäuse
14.12 Verschlußschraube (Entleerung)
14.20 Runddichtring
14.24 Schraube
14.28 Mutter
14.42 Verschlußschraube (Auffüllung)
28.00 Laufrad
28.04 Laufradmutter
28.12   Sicherungsring
32.00 Antriebslaterne
32.30 Verkleidung
32.32 Schraube
32.33 Käfigmutter
36.00 Gleitringdichtung
36.50 Schulterring
46.00 Spritzring
70.20 Schraube
73.00 Wälzlager, pumpenseitig
76.00 Motorgehäuse mit Wicklung
76.04 Kabelführung
76.54 Klemmenbrett, komplett
78.00 Welle mit Rotorpaket
81.00 Wälzlager, lüfterradseitig
82.00 Motorlagergehäuse, lüfterradseitig
82.04 Federscheibe
88.00 Lüfterrad
90.00 Haube
92.00 Verbindungsschraube
94.00 Kondensator
94.02 Sicherungsring für Kondensator
98.00 Klemmenkastendeckel
98.04 Schraube

Nr. Denominazione
14.00 Corpo pompa
14.12 Tappo (scarico)
14.20 O-ring
14.24 Vite
14.28 Dado
14.42 Tappo (riempimento)
28.00 Girante 
28.04 Dado bloccaggio girante 
28.12 Anello di sicurezza
32.00 Lanterna di raccordo
32.30 Protezione
32.32 Vite
32.33 Dado in gabbia
36.00 Tenuta meccanica
36.50 Anello di spallamento
46.00 Anello paraspruzzi
70.20 Vite
73.00 Cuscinetto lato pompa
76.00 Carcassa motore con avvolg.
76.04 Passacavo
76.54 Morsettiera completa
78.00 Albero con pacco rotore
81.00 Cuscinetto lato ventola
82.00 Coperchio motore lato vent.
82.04 Molla di compensazione
88.00 Ventola
90.00 Calotta
92.00 Tirante
94.00 Condensatore
94.02 Anello ferma condensatore
98.00 Coperchio scatola morsetti
98.04 Vite

Italiano Deutsch
Nr. Designation
14.00 Pump casing
14.12 Plug (draining)
14.20 O-ring
14.24 Screw
14.28 Nut
14.42 Plug (filling)
28.00 Impeller
28.04 Impeller nut
28.12 Circlip
32.00 Lantern bracket
32.30 Guard
32.32 Screw
32.33 Caged Nut
36.00 Mechanical seal
36.50 Shoulder ring
46.00 Deflector
70.20 Screw
73.00 Pump-side bearing
76.00 Motor casing with winding
76.04 Cable gland
76.54 Terminal box, set
78.00 Shaft with rotor packet
81.00 Fan-side bearing
82.00 Motor end shield, fan side
82.04 Compensating spring
88.00 Motor fan
90.00 Fan cover
92.00 Tie-bolt
94.00 Capacitor 
94.02 Capacitor gland
98.00 Terminal box cover
98.04 Screw

English
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Nr. Description
14.00 Corps de pompe
14.12 Bouchon (vidange)
14.20 Joint torique
14.24 Vis
14.28 Ecrou
14.42 Bouchon (remplissage)
28.00 Roue
28.04 Ecrou de blocage de roue
28.12 Circlips
32.00 Lanterne de raccordement
32.30 Protecteur
32.32 Vis
32.33 Êcron encagê
36.00 Garniture mécanique
36.50 Bague dʼappui
46.00 Déflecteur
70.20 Vis
73.00 Roulement à billes, côté pompe
76.00 Carcasse moteur avec bobinage
76.04 Bague de serrage de câble
76.54 Plaque à bornes, complète
78.00 Arbre-rotor
81.00 Roulement à billes, côté ventilateur
82.00 Fond de moteur, côté ventilateur
82.04 Rondelle de compensation
88.00 Ventilateur
90.00 Capot
92.00 Tirant dʼassemblage
94.00 Condensateur
94.02 Bague dʼarrêt pour condensateur
98.00 Couvercle de boìte à bornes
98.04 Vis

Français Svenska
Nr. Beskrivning
14.00 Pumphus
14.12 Plugg med bricka
14.20 O-ring
14.24 Skruv
14.28 Mutter
14.42 Plugg med bricka
28.00 Pumphjul
28.04 Pumphjulsmutter
28.12 Circlip
32.00 Mellandel
32.30 Skydd
32.32 Skruv
32.33 Caged Nut
36.00 Mekanisk axeltätning
36.50 Smorjnippel
46.00 Avkastarring
70.20 Skruv
73.00 Kullager
76.00 Stator med lindningar
76.04 Kabelgland
76.54 Kopplingsplint
78.00 Axel med rotor
81.00 Kullager
82.00 Motorsköld fläktsida
82.04 Distansbricka
88.00 Fläkt
90.00 Fläktkåpa
92.00 Statorskruv
94.00 Kondensator
94.02 Fästring för kondensator
98.00 Lock för kopplingslåda
98.04 Skruv

Español
Nr. Denominación
14.00 Cuerpo bomba
14.12 Tapón con arandela
14.20 Junta cuerpo bomba
14.24 Tornillo
14.28 Tuerca
14.42 Tapón con arandela
28.00 Rodete
28.04 Tuerca fijación rodete
28.12   Anillo de seguritad
32.00 Acoplamiento motor bomba
32.30 Protector
32.32 Tornillo
32.33 Tuerca fijación
36.00 Sello mecánico
36.50 Bague dʼappui
46.00 Aspersor
70.20 Tornillo
73.00 Cojinete lado bomba
76.00 Carcasa motor bobinada
76.04 Anillo pasacable
76.54 Placa bornes completa
78.00 Eje con rotor
81.00 Cojinete
82.00 Tapa motor lado ventilador
82.04 Muelle de compensación
88.00 Ventilador
90.00 Protector ventilador
92.00 Espárrago tirante
94.00 Condensador
94.02 Anillo fijación condensador
98.00 Tapa caja bornes
98.04 Tornillo

25
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Nederlands
Nr. Benaming
14.00 Pomphuis
14.12 Aftapplug met dichtring
14.20 O-ring
14.24 Bout
14.28 Moer
14.42 Vulplug met dichtring
28.00 Waaier 
28.04 Waaiermoer
28.12 Circlip
32.00 Lantaarnstuk
32.30 Beschermrooster
32.32 Schroef
32.33 Caged Nut
36.00 Mechanische asafdichting
36.50 Schouderring
46.00 Spatring
70.20 Bout
73.00 Lager
76.00 Motorhuis met wikkeling
76.04 Kabeltule
76.54 Aansluitbox
78.00 As met rotor
81.00 Lager
82.00 Motordeksel
82.04 Compensatieveer
88.00 Koelwaaier
90.00 Koelwaaierkap
92.00 Draadeind
94.00 Condensator
94.02 Condensatorkraag
98.00 Deksel aansluitdoos
98.04 Bout

êÛÒÒÍËÈ
NN°° çç‡‡ËËÏÏÂÂÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ    

14.00 äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡  
14.12 èÓ·Í‡ (ÒÎË‚)  
14.20 ìÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ  
14.24 ÇËÌÚ  
14.28 Гайка
14.42 èÓ·Í‡ (Ì‡ÔÓÎÌÂÌËÂ)  
28.00 ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ  
28.04 ÅÎÓÍËÓ‚Ó˜Ì‡fl „‡ÈÍ‡ ‡·. ÍÓÎÂÒ‡  
28.12 Предохранительное кольцо
32.00 ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ‚ÚÛÎÍ‡
32.30 á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
32.32 ÇËÌÚ
32.33 Гайка с обоймой
36.00 åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ  
36.50 ìÔÓÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ  
46.00 äÓÎ¸ˆÓ ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ·˚Á„  
70.20 ÇËÌÚ
73.00 èÓ‰¯ËÔÌËÍ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡ÒÓÒ‡  
76.00 äÓÔÛÒ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl Ò Ó·ÏÓÚÍÓÈ  
76.04 ä‡·ÂÎÂÔÓ‚Ó‰  
76.54 á‡ÊËÏÌ‡fl ÍÓÓ·Í‡ ‚ Ò·ÓÂ  
78.00 Ç‡Î-ÓÚÓ  
81.00 èÓ‰¯ËÔÌËÍ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Í˚Î¸˜‡ÚÍË  
82.00 ä˚¯Í‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Í˚Î¸˜‡ÚÍË
82.04 äÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÔÛÊËÌ‡  
88.00 ä˚Î¸˜‡ÚÍ‡  
90.00 äÓÎÔ‡Í  
92.00 ÄÌÍÂÌ˚È ·ÓÎÚ  
94.00 äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ  
94.02 ëÚÓÔÓÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡  
98.00 ä˚¯Í‡ Á‡ÊËÏÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË
98.04 ÇËÌÚ
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le Pompe NR, NR4, NRM, NRM4, tipo e nu-
mero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE
e dalle relative norme armonizzate.

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps NR, NR4, NRM, NRM4, with pump type and serial number as shown on
the name plate, are constructed in accordance with Directives 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC and assume full
responsability for conformity with the standards laid down therein.

DECLARATION OF CONFORMITY

I

GB

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklären hiermit verbindlich, daß die Pumpen NR, NR4, NRM, NRM4, Typbezeichnung und Fabrik-
Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG entsprechen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE
Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes NR, NR4, NRM, NRM4, modèle et numero de série marqués sur la plaque si-
gnalétique sont conformes aux Directives 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas NR, NR4, NRM, NRM4, mo-
delo y numero de serie marcados en la placa de caracteristicas son conformes a las disposiciones de las Directivas
2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi CALPEDA S.p.A. erklærer hermed at vore pumper NR, NR4, NRM, NRM4, pumpe type og serie nummer vist på type-
skiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC og
er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder.

D

F

E

DK

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar NR, NR4, NRM, NRM4, pumptyp och serienummer, visade på namnplåten är kon-
struerade enligt direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC. Calpeda åtar sig fullt ansvar för överensstämmelse med
standard som fastställts i dessa avtal.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas NR, NR4, NRM, NRM4, modelo e número de série indicado
na placa identificadora são construìdas de acordo com as Directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE e somos
inteiramente responsáveis pela conformidade das respectivas normas.

CONFORMITEITSVERKLARING
Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen NR, NR4, NRM, NRM4, pomptype en serienummer zoals vermeld op
de typeplaat aan de EG-voorschriften 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU voldoen.

VAKUUTUS
Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme että pumppumme NR, NR4, NRM, NRM4, malli ja valmistusnumero tyyppikilvcstä,
ovat valmistettu 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA ottaa täyden vastuun siitä,
että tuotteet vastaavat näitä standardeja.

EU NORM CERTIFIKAT

P

NL

SF

S

TR
Bizler CALPEDA S.p.A. firması olarak NR, NR4, NRM, NRM4, Pompalarımızın, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, direktifle-
rine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluğuna dair tüm sorumluluğu üstleniriz.

UYGUNLUK BEYANI

Montorso Vicentino, 01.2010
Il Presidente

Licia Mettifogo

ƒƒ««ÀÀŸŸ””««  ””’’ÃÃ÷÷ŸŸÕÕ……¡¡””
≈ÏÂflÚ ˘Ú CALPEDA S.p.A. ‰ÁÎ˛ÌÔıÏÂ ¸ÙÈ ÔÈ ·ÌÙÎflÂÚ Ï·Ú ·ıÙ›Ú NR, NR4, NRM, NR4M, ÏÂ Ù˝Ô Í·È ·ÒÈËÏ¸ ÛÂÈÒ‹Ú Í·Ù·ÛÍÂıfiÚ ¸Ôı
·Ì·„Ò‹ˆÂÙÂ ÛÙÁÌ ÈÌ·Ífl‰· ÙÁÚ ·ÌÙÎfl·Ú, Í·Ù·ÛÍÂı‹ÊÔÌÙ·È Û˝Ïˆ˘Ì· ÏÂ ÙÈÚ Ô‰Á„flÂÚ 2004/108/≈œK, 2006/42/EOK, 2006/95/≈œK, Í·È
·Ì·Î·Ï‚‹ÌÔıÏÂ ÎfiÒÁ ıÂıËıÌ¸ÙÁÙ· „È· ÛıÏˆ˘Ìfl· (ÛıÏÏ¸Òˆ˘ÛÁ), ÏÂ Ù· ÛÙ‹ÌÙ·ÒÚ Ù˘Ì ÒÔ‰È·„Ò·ˆ˛Ì ·ıÙ˛Ì.

GR

RU
äÓÏÔ‡ÌËfl “Calpeda S.p.A.” Á‡fl‚ÎflÂÚ Ò ÔÓÎÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ Ì‡ÒÓÒ˚ ÒÂËÈ NR, NR4, NRM, NRM4, ÚËÔ Ë
ÒÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ ÍÓÚÓ˚ı ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·ÎË˜ÍÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÌÓÏ‡ÚË‚Ó‚
2004/108/ëÖ, 2006/42/CE,  2006/95/ëÖ.

ÑÑÂÂÍÍÎÎ‡‡‡‡ˆ̂ËËflfl  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËflfl
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Calpeda s.p.a. - Via Roggia di Mezzo, 39 - 36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Tel. +39 0444 476476 - Fax +39 0444 476477 - E.mail: info@calpeda.it  www.calpeda.com

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
SAVE THESE INSTRUCTIONS
DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUFBEWAHREN
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES
SPARA DENNA INSTRUKTIONEN
ëëééïïêêÄÄççüüââííÖÖ  ÑÑÄÄççççõõÖÖ  ààççëëííêêììääññàààà  !!
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